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jautƃjumiem 

13. pielikums  Piegƃdes iespƉjamie marġruti 
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Elektroniskie pielikumi  

E-1. Trokġƨa modelƉġanas ievaddati 

E-2. Mirgoġanas efekta modelƉġanas ievaddati 
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E-4. Ainava s novƉrtƉjuma fotomontƃģas 

E-5. SƃkotnƉjƃs sabiedriskƃs apsprieġanas protokoli (Nƛcgale, Rimicƃni)  

E-6. InstitƸciju vƉstules par konsultƃcijƃm (saskaƨƃ ar Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma Programmƃ 

norƃdƛto, Ziƨojuma sagatavoġanas laikƃ ir veiktas konsultƃcijas ar sekojoġƃm valsts un paġvaldƛbu 

institƸcijƃm) :  

Á VSIA ñLatvijas valsts ceƦiò vƉstule (Nr. 4.6/11268, laika zƛmogs 17.06.2025.) 

Á Augġdaugavas novada paġvaldƛbas vƉstule (Nr.2.1-9/787 , laika zƛmogs 07.07.2025.) 

Á AS ñAugstsprieguma tƛklsò vƉstule (Nr. 2.5/2025/3179 , laika zƛmogs 06.08.2025.) 

Á VAS ñElektroniskie sakariò vƉstule (Nr. 2.1-2/5 77, laika zƛmogs 07.08.2025.) 

Á VAS ñLatvijas gaisa satiksmeò vƉstule (Nr. VI-AD/JPN -03/2025/580, laika zƛmogs 

07.08.2025.)  
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Valsts i nstitƸciju vƉstules, kuras tika saƨemtas kopƃ ar Vides pƃrraudzƛbas valsts biroja izsniegto IVN 

Programmu Nr. 5 -03/ 44 /202 4 (papildina IVN Programmas prasƛbas) 

Á Nacionƃlƃ kultƸras mantojuma pƃrvaldes vƉstule (Nr. 05 -05/6690, laika zƛmogs 13.12.2024.) 
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Á PreiƦu novada paġvaldƛbas vƉstules (Nr. 4.10/2024/2563, laika zƛmogs 05.12.2024. un Nr. 

4.10/2024/2640, laika zƛmogs 14.12.2024.) 

Á Dabas aizsardzƛbas pƃrvaldes vƉstule (Nr. 4.9/8479 /202 4-N, laika zƛmogs 16.12.2024.) 

Á Valsts vides dienesta AtƦauju pƃrvaldes vƉstule (Nr. 2.3/AP/12952 /202 4, laika zƛmogs 

18.12.2024.)  
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SAƚSINƂJUMI 

AER ï atjaunojamie energoresursi  

AS ï akciju sabiedrƛba 

AST -  AS ñAugstsprieguma tƛklsò 

AUANS -  automƃtiska ugunsgrƉku atklƃġanas un novƉroġanas sistƉma 

BESS -  bateriju enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas (Battery Energy Storage Systems)  

CAPEX - kapitƃlieguldƛjumi, ieguldƛjumi (capital expenditures )  

DAP ï Dabas aizsardzƛbas pƃrvalde 

DDPS ñOzolsò -  dabas datu pƃrvaldƛbas sistƉma ñOzolsò 

ekv. -  ekvivalents  

EVA ï EnerƓƉtikas un vides aƓentƸra (kopġ 2025. gada 1. oktobra Valsts vides dienests)  

IAQM ï Gaisa kvalitƃtes vadƛbas institƸts (Institute of Air Quality Management )  

IVN ï Ietekmes uz vidi novƉrtƉjums 

ƚADT ï ƚpaġi aizsargƃjama dabas teritorija 

kV ï kilovolti  

kv. -  kvartƃls (meģsaimniecƛba) 

kWh ï kilovatstundas  

LiDAR -  Light Detection And Ranging (tƃlizpƉtes tehnoloƓija, kas Ʀauj veikt attƃlinƃtu reljefa un objektu 
mƉrƛġanu, izmantojot lƃzerpulsa signƃlus) 

LR ï Latvijas Republika  

LVM ï AS ñLatvijas valsts meģiò 

LVƒMC ï VSIA ñLatvijas Vides, ƓeoloƓijas un meteoroloƓijas centrsò 

LU ï Latvijas Universitƃte 

mb ï milibƃri, spiediena mƉrvienƛba 

MK ï Ministru kabinets  

NKMP -  Nacionƃlƃs kultƸras mantojuma pƃrvalde 

OPEX -  darbƛbas izdevumi (operating expenses )  

PPPV -  piesƃrƨota vai potenciƃli piesƃrƨota vieta 

PVO ï Pasaules Veselƛbas organizƃcija 

RAG -  radioaktƛvo atkritumu glabƃtava 

SEG -  siltumnƛcefekta gƃzes 

TIAN -  Teritorijas izmantoġanas un apbƸves noteikumi 

TI ï turbulences intensitƃte 

UBA ï upju baseinu apgabals  

UNESCO -  Apvienoto Nƃciju Izglƛtƛbas, zinƃtnes un kultƸras organizƃcija 

ƷSIK ï Ʒdens saimniecisko iecirkƨu klasifikators 

VA ï valsts aƓentƸra 

VAS ï valsts akciju sabiedrƛba 

VES ï vƉja elektrostacija 

vjl. -  virs jƸras lƛmeƨa 

VMD ï Valsts meģa dienests 

VSIA ï valsts sabiedrƛba ar ierobeģotu atbildƛbu 

VVD ï Valsts vides dienests  

VVIS -  LVƒMC uzturƉtƃ Vienotƃ Vides informƃcijas sistƉma 

ZIZIMM -  Zemes izmantojuma, zemes izmantojuma maiƨas un meģsaimniecƛbas (sektors) 

ZMNƚ -  Valsts SIA ĂZemkopƛbas ministrijas nekustamie ƛpaġumiñ 
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I evads  

Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma ziƨojums (turpmƃk tekstƃ ï Ziƨojums, arƛ -  IVN ) SIA  "Vindr  Latvia " 

(reƓ. Nr.  40203494663, juridiskƃ adrese: AudƉju iela 15-4, Rƛga, LV-1050 ) paredzƉtai darbƛbai ï 

vƉja parka ñNƛcgaleò un tƃ saistƛtƃs infrastruktƸras bƸvniecƛba Augġdaugavas novada Nƛcgales un 

Kalupes pagast os izstrƃdƃts saskaƨƃ ar likumu ñPar ietekmes uz vidi novƉrtƉjumuò un Ministru 

Kabineta ( turpmƃk tekstƃ ï MK)  13.01.2015. not. Nr.  18 "Kƃrtƛba, kƃdƃ novƉrtƉ paredzƉtƃs darbƛbas 

ietekmi uz vidi un akceptƉ paredzƉto darbƛbu" prasƛbƃm un, ƨemot vƉrƃ Vides pƃrraudzƛbas valsts 

biroja  (turpmƃk tekstƃ ï VPVB1) 27 .12 .202 4. izdoto Programmu  Nr. 5 -03/ 44 /202 4 un LƉmumu 

Nr.  10.5/ 5/2025  par grozƛjumiem 2024.gada 27 . decembra  Programm ƃ Nr. 5 -03 / 44 /202 4 

(Programma un Programmas grozƛjumi pievienot i Ziƨojuma 1. pielikumƃ).  

VPVB lƉmums Nr. 5 -  02 -1/ 75 /202 4 par ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma procedƸras piemƉroġanu 

paredzƉtai darbƛbai pieƨemts 2024. gada 10. decembrƛ.  

Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma Ziƨojumu saskaƨƃ ar savstarpƉjo lƛgumu sagatavoja  

SIA  ñSkepast&Puhkimò.  

ParedzƉtƃs darbƛbas ierosinƃtƃja ir SIA ñVindr Latviaò. UzƨƉmums dibinƃts 2023. gadƃ kƃ NorvƉƓijas 

atjaunojamƃs enerƓijas uzƨƉmuma Vindr AS meitasuzƨƉmums Latvijƃ. SIA ñVindr Latviaò ir 

enerƓƉtikas uzƨƉmums, kas nodroġina vƉja elektrostaciju parku pilna darbƛbas cikla attƛstƛbu ï no 

plƃnoġanas un izbƸves lƛdz uzturƉġanai. UzƨƉmuma mƉrƣis ir attƛstƛt ilgtspƉjƛgus vƉja un saules 

enerƓijas projektus, sekmƉjot Latvijas Nacionƃlajƃ enerƓƉtikas un klimata plƃnƃ 2021.ï2030. gadam 

noteikto mƉrƣu sasniegġanu un valsts virzƛbu uz klimatneitralitƃti. Turpinot attƛstƛbu Latvijƃ, tiek 

plƃnota jauna vƉja elektrostaciju parka izbƸve Augġdaugavas novadƃ. Vindr stratƉƓiskais mƉrƣis ir 

kƦƸt par vadoġo atjaunƛgƃs enerƓijas raģotƃju ZiemeƦeiropƃ, nodroġinot energoapgƃdes droġƛbu, 

izmantojot progresƛvas tehnoloƓijas un sniedzot ieguldƛjumu vietƉjƃs kopienƃs. 

SIA ñVindr Latviaò, pamatojoties uz AS ñLatvijas valsts meģiò 2024. gadƃ organizƉto izsoli, ieguva 

apbƸves tiesƛbas vƉja elektrostaciju parka izbƸvei izsoles teritorijƃ ñNƛcgaleò Augġdaugavas novadƃ. 

ApbƸves tiesƛbas pieġƣirtas uz valsts ƛpaġumƃ esoġas zemes, lai veiktu nepiecieġamos izpƉtes un 

projektƉġanas darbus, un nodroġinƃtu vƉja parka izbƸvi un turpmƃku ekspluatƃciju. VƉja parka 

izpƉtes teritorijƃ ir iekƦautas 22 zemes vienƛbas vai to daƦas ar kopƉjo platƛbu 4 985 ha . 

VƉja elektrostaciju parka ñNƛcgaleò projekts saskaƨƃ ar IVN programmu paredz izbƸvƉt lƛdz 59  vƉja 

elektrostacijƃm un ar tƃm saistƛto infrastruktƸru, t.i. piekƦuves piev edceƦus, savienojoġƃs 

elektr opƃrvades lƛnijas, saraģotƃs elektroenerƓijas akumulƉġanas sistƉmu un transformatoru  

apakġstaciju. Katras elektrostacijas nominƃlƃ jauda varƉtu sasniegt 8 MW, plƃnojot vƉja 

elektrostaciju parka kopƉjo jaudu l ƛdz 472  MW. VƉja parkƃ saraģoto elektroenerƓiju plƃnots nodot 

augstsprieguma tƛklƃ, izbƸvƉjot apakġstaciju un pieslƉgumu AS ĂAugstsprieguma tƛklsñ 33 0 kV 

elektrolƛnijai ñKrustpils -  Lƛksnaò. 

Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma pabeigġana plƃnota 202 6. gada otrajƃ pusƉ, bƸvprojekta izstrƃdi 

paredzƉts realizƉt lƛdz 2028. gada beigƃm. Parka bƸvniecƛbas darbi varƉtu aizƨemt apmƉram 2-3 

gadus. VƉja elektrostaciju parka ñNƛcgaleò darbƛbas uzsƃkġana plƃnota 2031. gadƃ. 

Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma Ziƨojuma sagatavoġanas laikƃ vƉrtƉta paredzƉtƃs darbƛbas radƛtƃ 

trokġƨa ietekme un  mirg oġanas efekta novƉrtƉġana, ietekme uz dabas vƉrtƛbƃm un bioloƓisko 

 

1 Vides pƃrraudzƛbas valsts birojs (VPVB) kopġ 2025. gada 1. februƃra tika reorganizƉts par 
EnerƓƉtikas un vides aƓentƸru (EVA), savukƃrt kopġ 2025. gada 1. oktobra tƃ funkcijas pƃrƨƉmis 
Valsts vides dienests (VVD). Ġajƃ Ziƨojumƃ, kur attiecinƃms, minƉtƃs iestƃdes apzƛmƉtas kƃ 
VPVB/EVA/VVD, atbilstoġi to kompetencei konkrƉtajƃ laika posmƃ. 
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daudzveidƛbu, ietekmi uz apkƃrtnes ainavu un kultƸrvƉsturisko mantojumu, kƃ arƛ citas paredzƉtƃs 

darbƛbas ƛstenoġanas laikƃ identificƉtƃs un vƉrtƉtƃs iespƉjamƃs ietekmes uz vidi. 

ParedzƉtƃs darbƛbas risinƃjumu izvƉrtƉġanƃ Ziƨojumƃ izmantota scenƃriju pieeja. Ġajƃ Ziƨojumƃ ar 

jƉdzienu ñscenƃrijsò apzƛmƉts konkrƉts paredzƉtƃs darbƛbas risinƃjums noteiktƃ vƉrtƉġanas posmƃ, 

savukƃrt ar jƉdzienu ñalternatƛvaò ï IVN ietvaros salƛdzinƃġanai izvirzƛts scenƃrijs. IVN procesa 

sƃkumposmƃ tika vƉrtƉts sƃkotnƉji pieteiktais vƉja parka risinƃjums ar lƛdz 59 vƉja elektrostacijƃm. 

IVN gaitƃ, balstoties uz vides izpƉtes rezultƃtiem un ekspertu atzinumiem, tika izstrƃdƃts precizƉts 

scenƃrijs, paredzot vƉja elektrostaciju skaita samazinƃġanu lƛdz 41 vienƛbai, tai skaitƃ identificƉjot 

vƉja elektrostacijas, kurƃm nepiecieġama papildu ietekmes mazinƃġanas vai kompensƉjoġo 

pasƃkumu piemƉroġana. 

Turpmƃkajƃ IVN procesa posmƃ ġis scenƃrijs tiek papildus precizƉts, ƨemot vƉrƃ trokġƨa un 

mirgoġanas efekta novƉrtƉjuma rezultƃtus, kƃ arƛ citus vides un tehniskos ierobeģojumus, novƉrġot, 

vai, ja tas nav iespƉjams, mazinot ietekmes uz cilvƉku veselƛbu un vidi.  
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Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma procesa norises pƃrskats:  

SIA ñVindr Latviaò iesniegums VPVB IVN 
procesa piemƉroġanai 

25. 11.202 4. 

LƉmums par IVN procedƸras piemƉroġanu 10.12.2024.  (VPVB, Nr. 5 -  02 -1/75/2024)  

IVN Programma  27.12.2024. ( VPVB, Nr. 5 -03/44/2024 ) 

SIA ñVindr Latviaò iesniegums VPVB par 

izmaiƨƃm IVN Programmƃ 

29.01.2025.  

LƉmums par IVN Programmas grozƛjumiem  10.03.2025. (EVA, Nr. 10.5/7/2025)  

SƃkotnƉjƃ sabiedriskƃ apsprieġana (SSA)  No 13.06.2025. lƛdz 07.07.2025. 

EVA lƉmums atstƃt negrozƛtu IVN Programm u 
(pƉc SSA)  

29.09.2025.  (EVA, Nr. 10.5/52/2025)  

IVN Ziƨojuma 1. red. sagatavoġana 19 .0 6.2026.  

IVN Ziƨojuma sabiedriskƃ apsprieġana No 19.06.2026.  lƛdz 25 .07.2026.  

IVN Ziƨojuma 2. red. sagatavoġana (pƉc SA) 

un iesniegġana VVD 

 

IVN Ziƨojuma 3. red. sagatavoġana un 
iesniegġana VVD Atzinuma saƨemġanai 
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Ziƨojuma izstrƃdƉ piedalƛjƃs sekojoġi speciƃlisti: 

Elƛna Silgaile Dabaszinƃtƨu maƓistra grƃds vides zinƃtnƉ 

Viesturs Ozols  Dabaszinƃtƨu maƓistra grƃds bioloƓijƃ 

Anita Ruģa Profesionƃlais maƓistra grƃds vides plƃnoġanƃ 

Juris Vaskƃns MBA Rƛgas biznesa skola 

Lƛga Atmata-Tokareva  Dabaszinƃtƨu maƓistra grƃds bioloƓijƃ 

Eteri Eha  Zinƃtƨu maƓistrs ekoloƓiskajƃ inģenierzinƃtnƉ 

Mihkel Lindpere  Augstƃkƃ izglƛtƛba jƸras transporta pakalpojumu jomƃ 

 

Ziƨojums balstƛts uz ġƃdu ekspertu atzinumiem: 

Gaidis Grandƃns SertificƉts eksperts (sert. nr. 061 ) , putni  

Laura Sandere  SertificƉta ekspert e (sert. nr. 246 ), sikspƃrƨi 

Dzirkstƛte Gritƃne SertificƉta ekspert e (sert. nr. 103), biotopu grupas ï meģi un virsƃji, 
zƃlƃji;  sugu grupa ï vaskulƃrie augi 

Dana KrasnopoƦska SertificƉta eksperte (sert. nr. 096), biotopu grupas ï purvi; meģi un 
virsƃji, zƃlƃji; tekoġi saldƸdeƨi; sugu grupa ï vaskulƃrie augi 

Uldis Valainis  SertificƉts eksperts (sert. nr. 039), biotopu grupa ï meģi un virsƃji, 

purvi; sugu grupa ï bezmugurkaulnieki  

Rolands Moisejevs  SertificƉts eksperts (sert. nr. 110), biotopu grupa ï meģi un virsƃji; 
sugu grupa ï ƣƉrpji 

Kristƛne Daudziƨa SertificƉta eksperte (sert. nr. 083), biotopu grupa ï meģi un virsƃji, 

zƃlƃji; sugu grupa ï vaskulƃrie augi 

Mƃris Nitcis SertificƉts eksperts (sert. nr. 133 ), biotopu grupa ï meģi un virsƃji 
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1.  ParedzƉtƃs darbƛbas raksturojums 

1.1.  ParedzƉtƃs darbƛbas teritorija un vietas izvƉles pamatojums 

ParedzƉtƃ darbƛba un ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma priekġmets ir vƉja elektrostaciju parka ñNƛcgaleò 

(turpmƃk tekstƃ ï VES parks ñNƛcgaleò, arƛ ï vƉja parks, ParedzƉtƃ darbƛba)  izbƸve Augġdaugavas 

novada Nƛcgales un Kalupes pagastos. Saskaƨƃ ar IVN programmu paredzƉta lƛdz 59 vƉja 

elektrostaciju ar maksimƃlo jaudu lƛdz 8 MW katrai uzstƃdƛġana, kƃ arƛ ar to saistƛtƃs infrastruktƸras 

izveid e. VƉja parkam paredzƉtƃ izpƉtes teritorija izvietota Latvijas dienvidaustrumu daƦƃ, 

Augġdaugavas novada ziemeƦu daƦƃ, aptuveni 2 km uz ziemeƦaustrumiem no Nƛcgales ciema (Nƛcgales 

pagastƃ) un 2,5 km uz ziemeƦrietumiem no Kalupes ciema (Kalupes pagastƃ). IzpƉtes teritorija t ƃs 

ziemeƦrietumu daƦƃ robeģojas ar PreiƦu novadu. Teritorijai t uvƃkƃs lielƃkƃs pilsƉtas ir IlƸkste, ap 16  

km uz dienvidiem  un PreiƦi, apmƉram 19 km uz ziemeƦaustrumiem (skat. 1.1.  attƉlu). Daugavpils 

pilsƉta atrodas aptuveni 26 km uz dienvidiem no izpƉtes teritorijas, Lƛvƃni ï 21 km uz 

ziemeƦrietumiem. 

 

1.1. attƉls. VES parka ñNƛcgaleò izpƉtes teritorijas novietojums 
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IzpƉtes teritorijas tuvƃkajƃ apkƃrtnƉ ir vairƃkas apdzƛvotas vietas (ciem i) ï Nƛcgale, Kalupe, 

Vecvƃrkava, Rimicƃni, Vƃrkava, Dunava , Vabole  (skat. arƛ 2.1. nodaƦu). ParedzƉtƃs darbƛbas 

teritorijas tieġƃ tuvumƃ atrodas arƛ vairƃkas viensƉtas, kuras izvietotas ne tuvƃk kƃ normatƛvajos 

aktos noteiktajƃ attƃlumƃ no paredzƉtajƃm vƉja elektrostacijƃm ( turpmƃk tekstƃ ï VES, arƛ -  

turbƛnas) , resp., MK 30.04.2013. not. Nr.  240 ĂVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un 

apbƸves noteikumiò noteiktiem  minimƃlajiem  attƃlumiem 2. Informƃcija par dzƛvojamƃm Ɖkƃm, kuras 

izvietotas lƛdz 2 km attƃlumƃ no paredzƉtƃ vƉja parka, sniegta Ziƨojuma 3. pielikumƃ.  

VƉja parka izpƉtes teritorijƃ iekƦautas 22  no AS ñLatvijas valsts meģiò nomƃtas nekustamo ƛpaġumu 

zemes vienƛbas vai to daƦas (skat. 1.1.  tabulu  un 1.2. attƉlu) . VES parka izpƉtes teritorijas kopƉjƃ 

platƛba ir 4 985  ha , izsoles  teritori jas platƛba ï 2 244 ha . Saskaƨƃ ar Valsts kadastra informƃcijas 

sistƉmƃ reƓistrƉto informƃciju, visu nepiecieġamo zemes vienƛbu lietoġanas mƉrƣis ir meģa zeme . 

Lai meģa zemƉs ƛstenotu VES parka un ar to saistƛtƃs infrastruktƸras izbƸvi, nepiecieġamajƃ apjomƃ 

tiks veikta meģaudzes izcirġana, un daƦƃ izcƉrtamo platƛbu ï zemes lietoġanas veida maiƨa 

(transformƃcija) (detalizƉtƃka informƃcija sniegta Ziƨojuma 1.4.1 . nodaƦƃ ï Meģaudzes izcirġana un 

zemes lietoġanas veida maiƨa).  

 

1.1. tabula. VES parka ñNƛcgaleò izpƉtes teritorija 

Nr.  
Nekustamƃ ƛpaġuma 

nosaukums  

Administratƛvƃ 

teritorija  

Kadastra 

numurs  

Zemes vienƛbas 

kadastra 

apzƛmƉjums 

1 Valsts meģi 
Augġdaugavas nov., 

Kalupes pag.  
4462  004  0001  4462  001  0168  

2 Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 

Nƛcgales pag. 
4476  001  0003  4476  004  0004  

3 Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  007  0032  

4 Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  006  0045  

5 Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 

Nƛcgales pag. 
4476  001  0003  4476  007  0020  

6 Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  003  0055  

7 Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  007  0033  

8 Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  004  0002  

9 Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  007  0031  

10  Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  001  0003  

11  Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  001  0007  

12  
Pagasta paġvaldƛbas 

ceƦi un ielas 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0002  4476  002  0185  

13  
Paġvaldƛbai piekritƛgƃ 

zeme  
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  002  0015  4476  002  0142  

 
2 Saskaƨƃ ar MK 30.04.2013. not. Nr. 240 ĂVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un 
apbƸves noteikumiò 163.2.p. -  Plƃnojot vƉja elektrostaciju un vƉja parku izvietojumu, vƉja 
elektrostacijƃm, kuru jauda ir lielƃka par 2 MW, attƃlums no tuvƃkƃs plƃnotƃs vƉja elektrostacijas 
un vƉja parka robeģas lƛdz dzƛvojamƃm un publiskƃm Ɖkƃm ir vismaz 800 m.  
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Nr.  
Nekustamƃ ƛpaġuma 

nosaukums  
Administratƛvƃ 

teritorija  
Kadastra 
numurs  

Zemes vienƛbas 

kadastra 

apzƛmƉjums 

14  Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  007  0021  

15  Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  007  0029  

16  Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  007  0030  

17  Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  004  0005  

18  Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  001  0003  4476  004  0003  

19  Valsts meģs 
Augġdaugavas nov., 

Nƛcgales pag. 
4476  001  0003  4476  006  0049  

20  ñKrastiò 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  002  0077  4476  003  0007  

21  ñPabƉrziò 
Augġdaugavas nov., 

Nƛcgales pag. 
4476  003  0014  4476  003  0015  

22  ñRƛtiò 
Augġdaugavas nov., 
Nƛcgales pag. 

4476  002  0017  4476  002  0017  

 

 

1.2.  attƉls. ParedzƉtƃs darbƛbas izpƉtes teritorijas sadalƛjums pa zemes vienƛbƃm vai to daƦƃm 
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IzpƉtes teritoriju tƃs rietumu daƦƃ norobeģo valsts galvenais autoceƦġ A6 (RƛgaðDaugavpils ð

KrƃslavaðBaltkrievijas robeģa Pƃternieki) , dienvidrietumu daƦƃ ï valsts reƓionƃlais autoceƦġ P64 

(Viġƣi-Nƛcgale), no kura atzarojas valsts nozƛmes vietƉjais autoceƦġ V712 (JƃƨupeïKeramzƛta 

rƸpnƛcaïNƛcgale), austrumu daƦƃ ï valsts nozƛmes vietƉjais autoceƦġ V678  (Lƛksna-Kalupe -

Vecvƃrkava-Roģupe), savukƃrt ziemeƦu daƦƃ ï V682 ( ĠpoƓi-Arendole -Rimicƃni-Roģupe) . IzpƉtes 

teritorijas tieġƃ tuvumƃ atrodas vairƃki paġvaldƛbas autoceƦi, savukƃrt teritoriju ġƣƉrso AS "Latvijas 

valsts meģi" (turpmƃk tekstƃ ï LVM) uzturƉtie meģu ceƦi (detalizƉtƃka informƃcija sniegta Ziƨojuma 

1. 4.3. nodaƦƃ ï PievedceƦu un laukumu izbƸve) . ApmƉram 2 km uz rietumiem, dienvidrietumiem no 

izpƉtes teritorijas iet dzelzceƦa lƛnija Krustpils  ï Daugavpils.  

IzpƉtes teritorija robeģojas ar 20 9 nekustamiem ƛpaġumiem (informƃcija uz 23 .05. 202 5.). PieguƦoġie 

ƛpaġumi ir gan valsts, gan paġvaldƛbas, gan juridisku un fizisku personu ƛpaġumi.  

Tuvƃkƃ augstsprieguma elektrolƛnija, pie kura s plƃnots VES parka ñNƛcgaleò pieslƉgums, atrodas 

izpƉtes teritorijas rietum os, ziemeƦrietum os -  33 0 kV elektro pƃrvades lƛnija ñKrustpils -Lƛksnaò. 

IzpƉtes teritorijƃ neatrodas piesƃrƨotas vai potenciƃli piesƃrƨotas vietas, kƃ arƛ rƸpnieciskas 

raģoġanas objekti, un tƃs tieġƃ tuvumƃ neatrodas arƛ paaugstinƃtas bƛstamƛbas objekti (detalizƉtƃka 

informƃcija sniegta Ziƨojuma 2.1.  nodaƦƃ). Kopumƃ teritorija raksturojama kƃ intensƛvi 

apsaimniekotas meģa zemju platƛbas. IzpƉtes teritorija tƃs ziemeƦrietumu daƦƃ ieskauj derƛgo 

izrakteƨu atradni -  Nƛcgales purvs, kurƃ notiek kƸdras ieguve (purvu apsaimnieko SIA ñLafloraò). 

Saskaƨƃ ar Dabas aizsardzƛbas pƃrvaldes (turpmƃk tekstƃ ï DAP) dabas datu pƃrvaldƛbas sistƉmƃ 

ĂOzolsò pieejamo informƃciju, izpƉtes teritorijas robeģƃs ietilpst ƛpaġi aizsargƃjamƃ dabas teritorija 

(turpmƃk tekstƃ -  ƚADT), aizsargƃjamo ainavu apvidus ñNƛcgales meģiò, bet ƚADT neskar izsoles  

teritorijas. Tƃpat izpƉtes teritorijas robeģƃs ir vairƃki mikroliegumi ï trƛs putnu aizsardzƛbai un viens 

vaskulƃro augu un paparģaugu aizsardzƛbai (pƉdƉjais ietilpst ƚADT ñNƛcgales meģiò teritorijƃ). 

DetalizƉtƃka informƃcija par aizsargƃjamƃm dabas teritorijƃm un dabas pieminekƦiem, kƃ arƛ izpƉtes 

teritorijƃ esoġo bioloƓisko daudzveidƛbu sniegta Ziƨojuma 2. 6. nodaƦƃ.  

IzpƉtes teritorija tƃs vidusdaƦƃ aptver, bet neskar  kultƸrvƉsturisku objekt u ï arheoloƓijas pieminekli 

Nƛcgales Liela is akmens (Nr. 685) . Nƛcgales Liela is akmens ir arƛ ƚADT Dabas piemineklis. 

KultƸrvƉstures pieminekƦu un objektu telpiskƃ izkliede ap izpƉtes teritoriju ir relatƛvi vienmƉrƛga. 

Lielƃkƃ daƦa kultƸrvƉsturisko pieminekƦu, kas atrodas ƃrpus izpƉtes teritorijas, izvietoti attƃlinƃti ð 

vismaz 2 km attƃlumƃ no plƃnotƃs tuvƃkƃs VES (detalizƉtƃka informƃcija sniegta Ziƨojuma 2.7.1. 

nodaƦƃ). Teritorijas ainaviskais nozƛmƛgums un raksturojums dots Ziƨojuma 2.7.2. nodaƦƃ.  

ParedzƉtƃs darbƛbas teritorija atrodas Daugavas upju basein a apgabal ƃ (turpmƃk tekstƃ -  UBA). 

IzpƉtes teritoriju tƃs vidusdaƦƃ ġƣƉrso upƛte Ġauġupiete, uz Z atrodas Kucupe, Malnaviƨa un Kalupe, 

savukƃrt uz D no teritorijas plƸst Joƨupe. Nƛcgales meģa masƛvu Z daƦƃ ġƣƉrso Malnais grovs, kas 

vairƃk ir vietƉjƃs meliorƃcijas tƛkla atzars, un kas pƃriet KozupƉ ar ieteku Daugavƃ. VƉja parka izpƉtes 

teritorijas tuvumƃ ir vairƃki lieli ezeri: A daƦƃ atrodas Lielais Kolupa ezers un Mazais K olupa ezer s 

(turpmƃk tekstƃ ï Lielais Kalupes ezer s, Mazais Kalupes ezers ) , savukƃrt Z daƦƃ Gerlaks  jeb  Dģerlaks. 

IzpƉtes teritorijas lielƃko daƦu ġƣƉrso valsts nozƛmes un meģu meliorƃcijas sistƉmas. Plaġƃka 

informƃcija par izpƉtes teritorijas hidroloƓiskajiem apstƃkƦiem sniegta Ziƨojuma 2.3. nodaƦƃ.  

 

ParedzƉtƃs darbƛbas vietas izvƉles argumentƉts pamatojums 

2022. gadƃ tika pieƨemts EnerƓƉtiskƃs droġƛbas un neatkarƛbas veicinƃġanai nepiecieġamƃs 

atvieglotƃs energoapgƃdes bƸvju bƸvniecƛbas kƃrtƛbas likums, kura mƉrƣis ir sekmƉt atjaunƛgƃs 

enerƓijas raģoġanu, veicinƃt Latvijas Republikas enerƓƉtisko droġƛbu un neatkarƛbu, kƃ arƛ mazinƃt 

klimata un v ides negatƛvo pƃrmaiƨu procesus.  

Valsts meģa zemƉs atjaunƛgƃs enerƓijas projektu, tostarp vƉja elektrostaciju parku, attƛstƛba tiek 

ƛstenota, pieġƣirot apbƸves tiesƛbas publiskas izsoles kƃrtƛbƃ. ApbƸves tiesƛbu pieġƣirġanu organizƉ 

valsts meģa zemju pƃrvaldƛtƃjs ï akciju sabiedrƛba ñLatvijas valsts meģiò, ievƉrojot publiskas 

personas mantas izmantoġanas regulƉjumu un AS ñLatvijas valsts meģiò noteikto kƃrtƛbu. 
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IzsoƦu ietvaros tiek piedƃvƃtas noteiktas valsts meģa zemju teritorijas, kuras pƉc sƃkotnƉjƃs 

izvƉrtƉġanas ir piemƉrotas vƉja enerƓijas projektu attƛstƛbai3. Izsoles uzvarƉtƃjam tiek pieġƣirtas 

apbƸves tiesƛbas uz konkrƉto teritoriju, nodroġinot tiesisko pamatu veikt nepiecieġamos izpƉtes, 

projektƉġanas, bƸvniecƛbas un ekspluatƃcijas darbus, ievƉrojot spƉkƃ esoġo normatƛvo aktu prasƛbas 

un kompetento institƸciju nosacƛjumus. 

ApbƸves tiesƛbu pieġƣirġana nenozƛmƉ automƃtisku tiesƛbu uzsƃkt bƸvniecƛbu ï paredzƉtƃs darbƛbas 

ƛstenoġana iespƉjama tikai pƉc visu normatƛvajos aktos noteikto procedƸru pabeigġanas, tostarp 

ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma veikġanas, kƃ arƛ nepiecieġamo atƦauju un saskaƨojumu saƨemġanas.  

Pamatojoties uz AS ñLatvijas valsts meģiò organizƉto publisko izsoli 2024. gadƃ, SIA ñVindr Latviaò 

ieguva apbƸves tiesƛbas vƉja elektrostaciju parka izbƸvei izsoles teritorijƃ ñNƛcgaleò Augġdaugavas 

novadƃ. ApbƸves tiesƛbu lƛgumu ar SIA ñVindr Latviaò noslƉdzis valsts meģa zemes pƃrvaldƛtƃjs ï 

akciju sabiedrƛba ñLatvijas valsts meģiò; lƛgums noslƉgts uz 30 gadiem. ApbƸves tiesƛbas pieġƣirtas 

uz valsts ƛpaġumƃ esoġas zemes, lai nodroġinƃtu paredzƉtƃs darbƛbas izpƉti, projektƉġanu, 

bƸvniecƛbu un turpmƃku ekspluatƃciju atbilstoġi normatƛvo aktu prasƛbƃm. 

VES parka ñNƛcgaleò vietas izvƉles pamatojumu t.sk. noteica ġƃdi galvenie faktori :  

Á iespƉjas nodot saraģoto elektroenerƓiju AS ñAugstsprieguma tƛklsò (turpmƃk tekstƃ ï AST) 

pƃrvades infrastruktƸrƃ (izpƉtes teritorijas tuvumƃ esoġƃs augstsprieguma elektrolƛnijas 

redzam as 1.22. attƉlƃ);  

Á normatƛvajos aktos un nozaru vadlƛnijƃs noteiktie ierobeģojumi, prasƛbas un minimƃlie 

attƃlumi:  

o VES, kuru jauda ir lielƃka par 2 MW, attƃlums no tuvƃkƃs plƃnotƃs vƉja elektrostacijas 

un vƉja parka robeģas lƛdz dzƛvojamƃm un publiskƃm Ɖkƃm ir vismaz 800 m  (sask . ar 

MK 30.04.2013. not. Nr.  240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un 

apbƸves noteikumiò 163.2.p.), skat. 2. 3. attƉlu;  

o VES bƸvniecƛba ir atƦauta ƃrpus pilsƉtƃm un ciemiem vietƉjƃs paġvaldƛbas teritorijas 

plƃnojumƃ noteiktajƃ rƸpnieciskƃs apbƸves teritorijƃ, tehniskƃs apbƸves teritorijƃ, 

lauksaimniecƛbas teritorijƃ, uz meģu zemƉm, ievƉrojot, ka attƃlums no dzƛvojamƃm un 

publiskƃm Ɖkƃm lƛdz tuvƃkƃs plƃnotƃs vƉja elektrostacijas un vƉja parka robeģai ir 

visma z 800  metri (sask. ar EnerƓƉtiskƃs droġƛbas un neatkarƛbas veicinƃġanai 

nepiecieġamƃs atvieglotƃs energoapgƃdes bƸvju bƸvniecƛbas kƃrtƛbas likuma (2022.) 

4. pantu) , skat. 2. 3. attƉlu;  

o VES izvietoġana ir aizli egta ƚpaġi aizsargƃjamƃs dabas teritorijƃs ï Natura  2000  

teritorijƃs (sask. ar MK 16.03.2010. not. Nr.  264 ñƚpaġi aizsargƃjamo dabas teritoriju 

vispƃrƉjie aizsardzƛbas un izmantoġanas noteikumiò) un mikroliegumos ( sask. ar MK 

18.12.2012. not. Nr.  940 ñNoteikumi par mikroliegumu izveidoġanas un 

apsaimniekoġanas kƃrtƛbu, to aizsardzƛbu, kƃ arƛ mikroliegumu un to buferzonu 

noteikġanuò 37.p.), skat. 2.23.attƉlu; 

o valsts aizsargƃjamo kultƸras pieminekƦu vizuƃlƃs uztveramƛbas zonƃ jƃizvƉrtƉ VES un 

vƉja parku ietekme uz ainavu, ƨemot vƉrƃ konkrƉto situƃciju un kultƸras pieminekƦa 

specifiku (sask. ar MK 30.04.2013. not. Nr.  240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, 

 
3 Saskaƨƃ ar Zemkopƛbas ministra 2025. gada 13. maija rƛkojumu Nr. 93 ñPar jaunu vƉja parku 
izveides apturƉġanuò uz valsts meģa zemƉm tika apturƉta jaunu lƛgumu slƉgġana un jaunu izsoƦu 
organizƉġana apbƸves tiesƛbu pieġƣirġanai vƉja parku attƛstƛbai AS ñLatvijas valsts meģiò 
apsaimniekotajƃs zemƉs. MinƉtais rƛkojums neattiecas uz jau noslƉgtajiem lƛgumiem, kuri paliek 
spƉkƃ. 
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izmantoġanas un apbƸves noteikumiò 163.4.p.) (karti ar ParedzƉtƃs darbƛbas 

pieguƦoġajƃ teritorijƃ esoġajiem kultƸrvƉsturiskajiem objektiem skat. 2. 29. attƉlƃ);  

o VES aizliegts izvietot aizsargjoslƃs ap valsts aizsardzƛbas vajadzƛbƃm paredzƉtajiem 

navigƃcijas tehniskajiem lƛdzekƦiem uz sauszemes  un militƃrajiem jƸras novƉroġanas 

tehniskajiem lƛdzekƦiem. Aizsargjosl as maksimƃlais platums ap valsts aizsardzƛbas 

vajadzƛbƃm paredzƉtajiem navigƃcijas tehniskajiem lƛdzekƦiem uz sauszemes ir 15 

kilometri no objekta centra  (s ask. ar Aizsargjoslu likuma (1997.) 50.p. 3) ;  

o lai aizsargƃtu putnu sugas vai dabas vƉrtƛbas no vƉja elektrostaciju un vƉja parku 

ietekmes, nosacƛjumus un minimƃlo pieƦaujamo attƃlumu vƉja elektrostaciju 

izvietoġanai nosaka atbilstoġi ietekmes uz vidi novƉrtƉjumam (sask. ar MK 30.04.2013. 

not. Nr.  240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un apbƸves noteikumiò 

163.3.p.) ;  

o ja vƉja elektrostaciju parka vƉja turbƛnas atradƛsies lƛdz 16 km no navigƃcijas tehniskƃ 

lƛdzekƦa jeb radiobƃkas tƃlƃkƃs ietekmes zonƃ, tad nepiecieġams veikt vƉja 

elektrostaciju parka ietekmes uz radiobƃkas darbƛbu padziƦinƃtu analƛzi un novƉrtƉjumu 

(Saskaƨƃ ar Eiropas Aeronavigƃcijas droġƛbas organizƃcijas izstrƃdƃtƃm vadlƛnijƃm 

ñGuidelines for Assessing the Potential Impact of Wind Turbines on Surveillance 

Sensorsò (EUROCONTROL-GUID -0130; Ed.Nr.1.2; Ed.Data 09/09/2014, pielikumƃ) ) ;  

o bez tam, jƃƨem vƉrƃ ierobeģojumi ekspluatƃcijas, sanitƃrajƃs un droġƛbas aizsargjoslƃs 

gar lƛnijveida un to saistoġajiem objektiem ï gƃzesvadiem, gƃzapgƃdes iekƃrtƃm un 

bƸvƉm, gƃzes noliktavƃm un krƃtuvƉm, elektronisko sakaru tƛkliem un 

radiomonitoringa punktiem, elektriskiem tƛkliem, siltumtƛkliem, optiskiem teleskopiem 

un radioteleskopiem , valsts un publiskƃs lietoġanas dzelzceƦa lƛnijƃm; citiem publiskƃs 

lietoġanas autoceƦiem u.c.  

Á klimatisko apstƃkƦu novƉrtƉjums un vƉja rƃdƛtƃji attiecƛgajƃ teritorijƃ, lai novƉrtƉtu kƃdu 

efektivitƃti sasniegtu attiecƛgƃs vƉja parka turbƛnas. 

 

1.2.  VƉja apstƃkƦu raksturojums 

VƉja apstƃkƦi paredzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ ir viens no bƸtiskƃkajiem faktoriem, kas tiek ƨemts vƉrƃ, 

izvƉloties vƉja parka bƸvniecƛbai piemƉrotus turbƛnu modeƦus un plƃnojot to izvietojumu. 

AtmosfƉras spiediena sadalƛjums, kas nosaka arƛ vƉja raksturu Latvijas teritorijƃ, ir cieġi saistƛts ar 

atmosfƉras cirkulƃcijas ƛpatnƛbƃm. Latvijas teritorijƃ reƓionƃlƃs atġƣirƛbas spiedienƃ un vƉja virzienƃ 

nav tik izteiktas kƃ vƉja ƃtruma sadalƛjumƃ. 

AtmosfƉras spiediena gada gaita ir atkarƛga no valdoġajƃm bƃriskajƃm sistƉmƃm daģƃdƃs sezonƃs, 

kƃ arƛ no aktƛvƃs virsmas sasilġanas un atdziġanas, ko nosaka radiƃcijas bilances pƃrmaiƨas. Visƃ 

Latvijas teritorijƃ gada griezumƃ spiediena svƃrstƛbƃs izteikti iezƛmƉjas maksimumi februƃrƛ, maijƃ 

un oktobrƛ, bet minimumi ï aprƛlƛ, jƸlijƃ un decembrƛ. Kontinentƃlƃkajos reƓionos galvenais 

maksimums vƉrojams februƃrƛ, savukƃrt Baltijas jƸras un Rƛgas lƛļa piekrastƉ ï maijƃ. Kopumƃ gada 

vidƉjƃ atmosfƉras spiediena a mplitƸda Latvijƃ ir salƛdzinoġi neliela, 4ï5 mb robeģƃs, taļu atseviġƣos 

gados, atkarƛbƃ no bƃrisko sistƉmu intensitƃtes, iespƉjamas arƛ bƸtiskas novirzes no ilggadƛgƃ vidƉjƃ 

rƃdƛtƃja4. 

VƉja apstƃkƦu apraksta sagatavoġanai izmantoti dati no European Wind Atlas 5 tieġsaistes platformas, 

kas nodroġina standartizƉtu un zinƃtniski pamatotu informƃciju par vƉja resursiem visƃ Eiropas 

teritorijƃ. Atlasƃ iekƦautie dati ir iegƸti, izmantojot detalizƉtus atmosfƉras modelƉġanas rƛkus un 

ilggadƛgus meteoroloƓiskos novƉrojumus, tƃdƉjƃdi nodroġinot augstu telpisko un laika izġƣirtspƉju, 

 
4 M. KƦaviƨġ, J. ZaƦoksnis ñKlimats un ilgtspƉjƛga attƛstƛbaò. Rƛga: LU AkadƉmiskais apgƃds, 2016. 

5 https://map.neweuropeanwindatlas.eu/  
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kas piemƉrota gan vietƉja, gan reƓionƃla mƉroga vƉja resursu izvƉrtƉġanai. Dati tika atlasƛti desmit  

gadu ilgam periodam laika posmƃ no 01.01.2013. lƛdz 31.12.2022. (turpmƃk tekstƃ -  novƉroġanas 

periods).  

IVN procesƃ vƉja elektrostacijas maksimƃlais augstums noteikts lƛdz 300 metriem un nominƃlƃ jauda 

ï 8 MW. Paġlaik tirgƸ ġƃdas konfigurƃcijas turbƛnas vƉl nav pieejamas, tomƉr pieƨemts, ka nƃkotnƉ 

jaudƛgƃku iekƃrtu ietekme uz vidi nebƸs lielƃka par ġobrƛd pieejamajiem modeƦiem. Ġƛ pieƨƉmuma 

dƉƦ vƉja apstƃkƦu novƉrtƉġanai izmantoti dati 200 metru augstumƃ, kas pietiekami labi atspoguƦo 

vƉja reģƛmu gan esoġo turbƛnu gondolu augstumam, gan potenciƃlajƃm nƃkotnes konstrukcijƃm ar 

kopƉjo augstumu lƛdz 300 metriem. 

Apkopojot datus par vƉja apstƃkƦiem ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ 200 m augstumƃ virs zemes 

virsmas novƉrtƉġanas periodƃ, tika konstatƉts: 

Á vidƉjais vƉja ƃtrums visƃ novƉroġanas periodƃ bija 8,07 m/s; 

Á mediƃna ï 7,93 m/s, tƃtad 50 % gadƛjumu vƉja ƃtrums pƃrsniedza ġo vƉrtƛbu; 

Á vƉja ƃtrums no 3 lƛdz 12 m/s veido  72,66  % no kopƉjƃ vƉja novƉroġanas periodƃ (skat. 

1.5.  attƉlƃ);  

Á 87  % gadƛjumu vƉja ƃtrums bija vismaz 3 m/s, kas nozƛmƉ, ka 10 gadu novƉroġanas periodƃ 

tikai 1 3 % gadƛjumu tas bija pƃrƃk zems, lai darbinƃtu vƉja turbƛnas; 

Á zemƃkais vidƉjais vƉja ƃtrums reƓistrƉts 2022. gada jƸnijƃ ï 5,13 m/s, bet augstƃkais 2020. 

gada februƃrƛ ï 11,18 m/s ( grafiks ar gada vidƉjo vƉja ƃtrumu parƃdƛts 1.4. attƉlƃ);  

Á zemƃkƃ gada vidƉjƃ vƉja ƃtruma vƉrtƛba novƉrota 2014. gadƃ ï 7,75 m/s; augstƃkƃ 2020. 

gadƃ ï 8,64 m/s.  

Á gada griezumƃ vƉja ƃtrums ir mainƛgs ï augstƃkƃs vƉrtƛbas raksturƛgas aukstajos mƉneġos, 

bet zemƃkƃs ï vasaras periodƃ (skat. 1.3. attƉlu);  

Á novƉrtƉġanas periodƃ bezvƉja apstƃkƦi (vƉja ƃtrums < 0,5 m/s) tika novƉroti 0,45 % no 

perioda kopƉjƃ laika (vidƉji 0,04 gadƃ). 

 

VƉja apstƃkƦu analƛze liecina, ka paredzƉtƃs darbƛbas teritorija ir piemƉrota vƉja elektrostaciju 

izvietoġanai, kas atbilst starptautiskƃ standarta IEC 61400 -1  ĂVƉjturbƛnas. 1. daƦa: ProjektƉġanas 

prasƛbasò III un S klases kritƉrijiem (paredzƉti teritorijƃm ar zemƃku vƉja ƃtrumu) . Ġƛs klases VES 

paredzƉtas uzstƃdƛġanai vietƃs, kur vidƉjais vƉja ƃtrums masta augstumƃ sasniedz vismaz 6 m/s. 

VƉja elektrostacijas parasti darbojas vƉja ƃtruma diapazonƃ no 2,5 m/s lƛdz 26 m/s. Tas nozƛmƉ, ka 

darbƛba sƃkas, kad vƉja ƃtrums masta augstumƃ sasniedz 2,5 m/s ( cut - in), un tiek pƃrtraukta pie 

26  m/s ( cut -out), atkarƛbƃ no konkrƉtƃ VES modeƦa. NovƉrtƉġanas periodƃ 13  % no laika vƉja ƃtrums 

bija pƃrƃk zems, lai elektrostacijas varƉtu darboties. Maksimƃlais reƓistrƉtais vƉja ƃtrums bija 25,91 

m/s (14.01.2022.), kas nozƛmƉ, ka vƉja ƃtrums novƉroġanas periodƃ nekad nav pƃrsniedzis VES 

droġas darbƛbas robeģu. 
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1.3. attƉls. MƉneġa vidƉjais vƉja ƃtrums m/s  200 m augstumƃ 

(novƉroġanas periods 01.01.201 3. -31.12.2022. )  

 

 

1.4. attƉls. Gada v idƉjais  vƉja ƃtrums 200 m augstumƃ 

(novƉroġanas periods 01.01.2013. -31.12.2022.)  
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1.5.  attƉls. VƉja ƃtruma sadalƛjums pa 3 m/s 

(novƉroġanas periods 01.01.2013. -31.12.2022.)  

 

Viens no bƸtiskƃkajiem parametriem, kas raksturo vƉja apstƃkƦus, ir dominƉjoġais vƉja virziens. 

ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ visbieģƃk sastopami rietumu lƛdz dienvidu vƉji (skat. 1.6.  attƉlu). 

Kopumƃ vƉji no dienvidiem lƛdz rietumiem pƸġ 45,5 % no visa novƉroġanas perioda (skat. 

1.7.  attƉlu). AnalizƉjot vƉja sadalƛjumu pƉc virzieniem un ƃtrumiem, redzams, ka lielƃki vƉja ƃtrumi 

(aptuveni no 9 m/s) visbieģƃk saistƛti tieġi ar vƉjiem no dienviduïrietumu sektora ( skat. 1.7.  attƉlu). 

Savukƃrt pie zemƃkiem vƉja ƃtrumiem vƉja virzieni kƦƸst izlƛdzinƃtƃki un izkliedƉjas vienmƉrƛgƃk 

daģƃdos virzienos. Grafiks parƃda arƛ, ka dominƉjoġo vƉju virzienam raksturƛgs plaġs vƉja intensitƃtes 

spektrs ï no salƛdzinoġi vƃjiem vƉjiem lƛdz stipriem. 

 

1.6. attƉls. VƉju roze 200 m augstumƃ 

(novƉroġanas periods 01.01.2013. -31.12.2022.)  
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1.7. attƉls. VƉju virzienu sadalƛjums procentos 200 m augstumƃ 

(novƉroġanas periods 01.01.2013. -31.12.2022.)  

 

NelabvƉlƛgi meteoroloƓiskie apstƃkƦi 

Papildus vƉja ƃtruma izplatƛbai bƸtiski ir izvƉrtƉt nelabvƉlƛgos meteoroloƓiskos apstƃkƦus, kas var 

ietekmƉt vƉja elektrostaciju droġu un efektƛvu darbƛbu. VƉja elektrostaciju darbƛba tiek automƃtiski 

pƃrtraukta, ja vƉja ƃtrums pƃrsniedz ekspluatƃcijai noteikto amplitƸdu ï ƃrpus intervƃla <3 m/s un 

>26 m/s turbƛnas netiek darbinƃtas. TomƉr arƛ amplitƸdas robeģƃs nozƛmƛgs faktors ir turbulence, 

kas var radƛt nevienmƉrƛgu slodzi uz turbƛnu konstrukcijas elementiem un veicinƃt to paƃtrinƃtu 

nolietoġanos. 

Turbulences raksturoġanai tiek izmantoti divi bƸtiski rƃdƛtƃji ï turbulences kinƉtiskƃ enerƓija (TKE) 

un turbulences intensitƃte (TI). TKE raksturo enerƓijas daudzumu nevienmƉrƛgajƃs gaisa masu 

kustƛbƃs, un tƃdƉjƃdi sniedz priekġstatu par potenciƃlo mehƃnisko ietekmi uz turbƛnu konstrukciju. 

Savukƃrt TI izsaka ġo svƃrstƛbu relatƛvo lielumu pret vidƉjo vƉja ƃtrumu, raksturojot vƉja plƸsmas 

stabilitƃti. Zema turbulences intensitƃte nozƛmƉ stabilƃku gaisa plƸsmu, kas ir labvƉlƛgƃka 

elektroenerƓijas raģoġanai un mazƃk noslogo turbƛnu komponentes. 

Starptautiskais standarta IEC 61400 -1  klasifikƃcija (A, B, C) balstƃs uz turbulences intensitƃti (TI), 

kas tiek aprƉƣinƃta kƃ standartnovirzes un vidƉjƃ vƉja ƃtruma attiecƛba (vƉja ƃtrumiem virs 15 m/s). 

Turbulences kinƉtiskƃ enerƓija ġajƃ klasifikƃcijƃ netiek izmantota, taļu tƃ sniedz papildu informƃciju 

par turbulences raksturu novƉrtƉjamajƃ teritorijƃ.  

AnalizƉjot 200 metru augstumƃ atlasƛtos vƉja datus situƃcijƃm, kad ƃtrums pƃrsniedz 15 m/s, 

redzams, ka vidƉjais vƉja ƃtrums saglabƃjas salƛdzinoġi vienmƉrƛgs visa gada garumƃ (16,1ï16,8 

m/s)  (skat. 1.2. tabulu) . Sezonƃlƃs izmaiƨas ir nelielas, taļu tƃs tomƉr iezƛmƉ atġƣirƛgus turbulences 

raksturus atkarƛbƃ no gada laika. 

Ziemas mƉneġos (decembrisïfebruƃris) vƉja ƃtrums sasniedz vienus no augstƃkajiem gada 

rƃdƛtƃjiem (16,6ï16,8 m/s), un vienlaikus konstatƉtas salƛdzinoġi paaugstinƃtas turbulences 

intensitƃtes (TI 0,049ï0,0 57). Turbulences kinƉtiskƃ enerƓija (TKE) ġajƃ periodƃ ir diezgan zema  

(0,49 ï0,52  mĮ/sĮ), kas norƃda uz salƛdzinoġi spƉcƛgu, tomƉr stabilu vƉja plƸsmu 200 m augstumƃ. 

Neskatoties uz to, TI vƉrtƛbas saglabƃjas ievƉrojami zem IEC noteiktajƃm robeģƃm.  

Pavasarƛ (martsïmaijs) vidƉjais vƉja ƃtrums Ó 15 m/s pakƃpeniski samazinƃs no 16,22  lƛdz 16,44  

m/s, un turbulence kƦƸst izteiktƃka (TI 0,081 ï0, 156). TKE saglabƃjas relatƛvi augsta (0,61 ï0, 88 

mĮ/sĮ), kas raksturo pƃreju uz sezonu, kurƃ arvien lielƃku lomu ieƨem termiskƃ nestabilitƃte. 

Salƛdzinot ar ziemu, vƉja plƸsma kƦƸst nedaudz nevienmƉrƛgƃka ar  pieaugoġu atmosfƉras nestabilitƃti 

pavasara periodƃ, pi rmajiem pavasara negaisiem un laika maiƨu. 
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Vasarƃ (jƸnijsïaugusts) vidƉjais vƉja ƃtrums saglabƃjas vienmƉrƛgs (16,1ï16,3 2 m/s), taļu 

turbulence kopsummƃ palielinƃs, vasaras sezonƃ tƃ ir visaugstƃkƃ (TI vƉrtƛbas ir starp 0,145  un 

0, 178) . TKE ġajƃ periodƃ ir zemƃka nekƃ citƃs sezonƃs (0,67 ï,99  mĮ/sĮ). Maksimƃlƃ mƉneġa TKE 

vƉrtƛba novƉrota jƸnijƃ, savukƃrt TI saglabƃjas Ʀoti augsta visos vasaras mƉneġos. Ġƃdi mainƛgi vƉja 

apstƃkƦi norƃda uz dinamiskƃkƃm plƸsmas situƃcijƃm visƃ gadƃ bieģo vasaras negaisu ar spƉcƛgƃm 

brƃzmƃm dƉƦ. 

Rudenƛ (septembrisïnovembris) vidƉjie vƉja ƃtrumi atkal pieaug (16,1ï16,5 m/s), un turbulence 

kƦƸst mazƃk izteikta Turbulences intensitƃte ġajƃ laikƃ samazinƃs lƛdz 0, 057ï0,089, bet TKE ir 0,43 ï

0,61  mĮ/sĮ. Salƛdzinƃjumƃ ar vasaru rudens periodƃ plƸsma kƦƸst stabilƃka, lai gan septembrƛ vƉl 

saglabƃjas paaugstinƃta turbulence. Oktobrƛ un novembrƛ turbulence samazinƃs, bet saglabƃjas 

mƉreni augsta, lƛdz ar to plƸsma ir mazƃk stabila nekƃ pavasarƛ vai vasarƃ. 

Kopumƃ rezultƃti rƃda, ka vidƉjais vƉja ƃtrums gadƛjumos ar vƉju Ó 15 m/s gada laikƃ mainƃs 

salƛdzinoġi maz, kamƉr turbulences intensitƃte un turbulences kinƉtiskƃ enerƓija uzrƃda izteiktƃku 

sezonƃlu raksturu. Zemƃkƃs TI vƉrtƛbas novƉrotas ziemƃ un gada beigƃs (0,049), bet augstƃkƃs ð 

vasarƃ, sasniedzot 0,178 jƸnijƃ. TƃdƉjƃdi teritorijƃ 200 m  augstumƃ vƉja plƸsma lielƃko gada daƦu ir 

samƉrƃ stabila, taļu vasaras periodƃ tƃ kƦƸst ievƉrojami turbulentƃka. Kaut arƛ konstatƉtƃs sezonƃlƃs 

izmaiƨas ir skaidri identificƉjamas, tƃs ir statistiski nelielas un neietekmƉ teritorijas kopƉjo 

novƉrtƉjumu kƃ tehniski piemƉrotu stabilai vƉja plƸsmai. 

 

1.2. tabula. Sezonƃlais vƉja ƃtruma un turbulences parametru sadalƛjums 

 
VidƉjais vƉja 
ƃtrums,  

> 15 m/s  

Standartnovirze, 
> 15 m/s  

Turbulences  
intensitƃte 

Turbulences  
kinƉtiskƃ 
enerƓija, 

m 2 /s 2  

Janvƃris 16, 74  1,37  0,0 49  0, 49  

Februƃris 16, 64  0,98  0,0 57  0,5 0 

Marts  16, 44  1,26  0,08 1 0,6 1 

Aprƛlis 16,22  0,78  0, 117  0,8 0 

Maijs  16, 22  0,73  0, 156  0, 88  

JƸnijs 16, 10  1,69  0,1 78  0,99  

JƸlijs 16,18  0,59  0, 155  0, 88  

Augusts  16,3 2 1,05  0, 145  0,6 7 

Septembris  16, 48  1,79  0, 089  0,6 1 

Oktobris  16, 37  1,02  0,06 6 0, 54  

Novembris  16,12  0,82  0,05 7 0,4 3 

Decembris  16, 76  1,23  0,0 49  0,5 2 

 

Pie nelabvƉlƛgiem meteoroloƓiskiem apstƃkƦiem jƃattiecina arƛ apledojuma veidoġanos uz turbƛnas 

lƃpstiƨƃm, kas var radƛt apdraudƉjumu cilvƉka dzƛvƛbai, veselƛbai vai ƛpaġumam ar ledus gabalu 

kriġanu iekƃrtas apkƃrtnƉ (detalizƉtƃka informƃcija sniegta Ziƨojuma 3.12. nodaƦƃ -  Avƃriju riska 

novƉrtƉjums).  
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1.3.  ParedzƉto vƉja elektrostaciju un palƛgiekƃrtu raksturojums 

ParedzƉtƃ darbƛba ir VES parka ñNƛcgaleò izbƸve, kas ietver vƉja elektrostaciju (VES) un tƃm 

nepiecieġamƃs infrastruktƸras izveidi, tostarp -  tehnoloƓisko un montƃģas laukumu, transformatoru 

apakġstaciju, elektroenerƓijas uzkrƃġanas sistƉmu, kƃ arƛ jaunu pievedceƦu izbƸvi vai esoġo ceƦu 

pƃrbƸvi un elektropƃrvades kabeƦu traġu izbƸvi. 

 

VƉja elektrostacijas (VES) darbƛbas vispƃrƉjs apraksts 

VƉja elektrostaciju veido tƉrauda vai betona konstrukcijas tornis, kur a iekġienƉ ir ierƛkotas piekƦuves 

kƃpnes un/vai lifts turbƛnas augġƉjai daƦai ï gondolai un tehniskajiem elementiem. Tornis tiek 

komplektƉts no  atseviġƣiem segmentiem, kas uz turbƛnas uzstƃdƛġanas vietu tiek nogƃdƃti gatavƃ 

veidƃ (torƨa moduƦi, gondola un lƃpstiƨas). Turbƛnas augġƉjƃ daƦƃ ir izvietota gondola. Gondolƃ ir 

ietverti galvenie turbƛnas komponenti ï Ɠenerators un transformators, pƃrnesuma kƃrba, bremzes 

un rotors. Pie rotora rumbas ir piestiprinƃtas trƛs stiklġƣiedras kompozƛtmateriƃla lƃpstiƨas ar 

regulƉjamu lƃpstiƨu vƉrsumu. VES konstrukcijas konceptuƃlƃ shƉma sniegta 1.8. attƉlƃ. 

Gondolas augġƉjƃ daƦƃ ir izvietots anemometrs, mƉraparatƸra vƉja ƃtruma u.c. raksturlielumu 

mƉrƛtƃji. Katra VES modeƦa tehniskajƃs specifikƃcijƃs (ko sniedz turbƛnu raģotƃjs) ir norƃdƛts vƉja 

ƃtrums (m/s), pie kura stacijas darbƛba tiek uzsƃkta, un pie kuras ï pƃrtraukta (lai izvairƛtos no stipra 

vƉja radƛtiem bojƃjumiem) (skatƛt 1.3. tabulu).  

Anemometrs nepƃrtraukti mƉra vƉja ƃtrumu un nosƸta datus uz kontrolieri vƉja turbƛnas uzraudzƛbai 

un vadƛbai. Bremze, kas atrodas gondolƃ, nepiecieġamƛbas gadƛjumƃ aptur rotora darbƛbu. Gondola 

ir aprƛkota ar automƃtisku orientƃcijas sistƉmu (yaw system ), kas nodroġina turbƛnas pagrieġanu pret 

dominƉjoġo vƉja virzienu. SistƉma izmanto sensoru datus un elektriskos piedziƨas mehƃnismus, lai 

pagrieztu gondolu ap torƨa vertikƃlo asi un optimizƉtu rotora orientƃciju attiecƛbƃ pret vƉja plƸsmu. 

Lielais turbƛnas augstums Ʀauj izmantot pƉc iespƉjas lielƃku vƉja ƃtrumu, kas pieejams lielƃkos 

augstumos. Principiƃli vƉja turbƛnas darbojas pƉc vienkƃrġa principa ï vƉjġ grieģ turbƛnas 

dzenskrƸves lƃpstiƨas ap rotoru, kas grieģ Ɠeneratoru, kas savukƃrt raģo elektrƛbu. Gondolƃ esoġais 

transformators (pƉdƉjo gadu raģotajƃs VES transformators atrodas gondolas korpusƃ) pƃrveido 

iegƸto elektroenerƓiju vidƉja sprieguma maiƨstrƃvas elektroenerƓijƃ (20 -36  kV). Turpinƃjumƃ 

elektroenerƓija tiek novadƛta pa kabeƦiem uz turbƛnas pamatnƉ esoġo vidƉjƃ sprieguma iekƃrtu. No 

minƉtƃs iekƃrtas pa elektropƃrvades kabeƦiem elektroenerƓiju plƃnots novadƛt uz stacionƃru 

elektrisko akumulatoru bateriju enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmu un/vai uz pƃrvades apakġstaciju.  

Visas VES ir aprƛkotas ar tehniskƃ stƃvokƦa monitoringa sistƉmƃm. Ġƛs sistƉmas ir bƸtiskas, lai 

nodroġinƃtu efektƛvu un nepƃrtrauktu darbƛbu, kƃ arƛ,  lai novƉrstu iespƉjamos bojƃjumus un 

samazinƃtu uzturƉġanas izmaksas. Galvenie tehniskƃ stƃvokƦa monitoringa sistƉmu komponenti 

ietver: sensorus un mƉrierƛces (vibrƃcijas sensorus, temperatƸras sensorus, eƦƦas kvalitƃtes 

sensorus, sprieguma un strƃvas sensorus); datu vƃkġanas un analƛzes sistƉmas (tehnoloƓijas datu 

pƃrsƸtƛġanai reƃllaikƃ un datu analƛzes algoritmus, lai paredzƉtu iespƉjamos bojƃjumus vai 

nepiecieġamƃs apkopes); attƃlƃs uzraudzƛbas un kontroles centrus (centralizƉtas vadƛbas telpas, kur 

inģenieri var reƃllaikƃ uzraudzƛt vairƃku vƉja turbƛnu darbƛbu, kƃ arƛ automƃtiskas trauksmes un 

paziƨojumu sistƉmas, kas brƛdina par iespƉjamiem darbƛbas traucƉjumiem). Tehniskƃ stƃvokƦa 

monitoringa sistƉmas Ʀauj vƉja elektrostacijƃm darboties efektƛvƃk un ilgƃk, vienlaikus samazinot 

apkopes izmaksas un palielinot droġƛbu. 

Katra VES ir aprƛkota ar zibens aizsardzƛbas sistƉmƃm, un VES esoġƃs elektroniskƃs iekƃrtas un citi 

jutƛgi komponenti ir aizsargƃti ar izolƃcijas materiƃliem no elektriskƃ pƃrsprieguma radƛtiem 

bojƃjumiem. Ġƃdas sistƉmas ir izstrƃdƃtas atbilstoġi starptautiskajiem standartiem, kas nosaka 

prasƛbas vƉja turbƛnu aizsardzƛbai pret zibens triecieniem. Efektƛva zibens aizsardzƛbas sistƉma ir 

bƸtiska ne tikai turbƛnu darbƛbas nodroġinƃġanai, bet arƛ to droġƛbai un ilgtermiƨa uzturƉġanai.  
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1. 8. attƉls. VƉja elektrostacijas uzbƸves konceptuƃlƃ shƉma 

1 ï pamati; 2 ï savienojums ar elektrotƛklu; 3 ï tornis; 4 ï piekƦuves kƃpnes; 5 ï vƉja virziena 

vadƛba; 6 ï gondola; 7 ï Ɠenerators un transformators; 8 ï anemometrs (vƉja ƃtruma u.c. 

raksturlielumu mƉrƛtƃjs); 9 ï elektriskƃs vai mehƃniskƃs bremzes; 10 ï pƃrnesuma kƃrba; 11 ï 

rotora lƃpstiƨa; 12 ï lƃpstiƨas slƛpuma kontrole; 13 ï rotora rumba  

 

VES komplektƃcijƃ ietilpst arƛ dƸmu detektƉġanas un ugunsdzƉsƛbas sistƉmas. PƉdƉjƃ desmitgadƉ ir 

bƸtiski mainƛjies VES ugunsdroġƛbas un ugunsdzƉsƛbas aprƛkojums, jaunƃs VES tiek aprƛkotas ar 

efektƛvƃm automƃtiskƃm ugunsgrƉka atklƃġanas un dzƉġanas sistƉmƃm (piem., aspirƉjoġos (aktƛvos) 

dƸmu detektorus, karstuma sensorus un automƃtiskus dzƉġanas moduƦus, kas izmanto inertas gƃzes, 

aerosola vai miglas tipa dzƉġanas aƓentus). 

Tƃpat VES iespƉjams aprƛkot ar daģƃdƃm pretapledoġanas sistƉmƃm vai aizsargpƃrklƃjumiem, kas 

neƦauj veidoties apledojumam uz VES konstrukcijas elementiem.  

 

Pretaple doġanƃs risinƃjumi 

VƉja elektrostacijas iespƉjams aprƛkot ar daģƃdiem pretapledoġanas risinƃjumiem, kas tiek izvƉlƉti 

atbilstoġi konkrƉtajam VES modelim un ekspluatƃcijas apstƃkƦiem. PraksƉ tiek izmantoti divi 

universƃli risinƃjumu veidi: 

Á aktƛvƃs pretapledoġanas sistƉmas, piemƉram, elektriskƃs lƃpstiƨu apsildes sistƉmas, kas tiek 

aktivizƉtas pie noteiktiem meteoroloƓiskajiem apstƃkƦiem un samazina apledojuma 

veidoġanos uz lƃpstiƨƃm. Ġƃda veida risinƃjumus piedƃvƃ vadoġie VES raģotƃji kƃ standarta 

vai papildu aprƛkojumu auksta klimata ekspluatƃcijai, integrƉjot tos turbƛnas vadƛbas 

sistƉmƃs; 

Á pasƛvie pretapledoġanas risinƃjumi, tostarp speciƃli virsmas pƃrklƃjumi, kas samazina ledus 

pieƣerġanos lƃpstiƨu virsmai. Ġƃdi pƃrklƃjumi tiek izmantoti kƃ daƦa no lƃpstiƨu konstrukcijas 



VƉja parka ñNƛcgaleò un tƃ saistƛtƃs infrastruktƸras bƸvniecƛba Augġdaugavas novada Nƛcgales un 

Kalupes pagastos  

 

   25  / 340  

vai virsmas apstrƃdes risinƃjumiem, lai mazinƃtu apledojuma ietekmi un uzlabotu 

ekspluatƃciju ziemas apstƃkƦos. 

 

KonkrƉtais pretapledoġanas risinƃjums vƉja parkƃ ñNƛcgaleò tiks izvƉlƉts projektƉġanas un iekƃrtu 

izvƉles procesƃ, ƨemot vƉrƃ VES raģotƃja piedƃvƃjumu un ekspluatƃcijas droġƛbas prasƛbas 

(informƃciju par VES rotora lƃpstiƨu apledojuma veidoġanos un to kriġanas attƃlumu aprƉƣiniem 

skat. 3.1 2. nodaƦƃ). 

 

Ƣƛmiskƃs vielas vƉja elektrostacijas gondolƃ 

Á mehƃnismu eƦƦas un smƉrvielas (pƃrnesumkƃrbas eƦƦas, hidrauliskƃs eƦƦas un smƉrvielas) ï 

lƛdz 1 500 litriem vienƃ VES; 

Á dzesƉġanas ġƣidrumi (Ɠeneratora dzesƉġanai, jaudas pƃrveidotƃju (konverteru) dzesƉġanai, 

hidraulisko sistƉmu temperatƸras kontrolei) -  50ï150 litri vienƃ VES; 

Á transformatora izolƃcijas ġƣidrums (ja transformators izvietots gondolƃ) ï lƛdz 200ï600 

litriem vienƃ VES.  

 

Norƃdƛtie ƣƛmisko vielu apjomi ir indikatƛvi, katram no apskatƛtajiem VES modeƦiem tie atġƣiras. 

MinƉtƃs ƣƛmiskƃs vielas tiek izmantotas vƉja elektrostacijas slƉgtƃs tehnoloƓiskajƃs sistƉmƃs. To 

nonƃkġana apkƃrtƉjƃ vidƉ nav paredzƉta, izƨemot ƃrkƃrtas (avƃrijas) situƃcijas (skat. 3.1 2. nodaƦu 

-  EƦƦoġanas sistƉmas defekti ar eƦƦas noplƸdi). Ƣƛmisko vielu un maisƛjumu nomaiƨa tiek veikta 

tehniskƃs apkopes ietvaros, izmantojot raģotƃja noteiktƃs procedƸras.  

Papildus tam, vƉja elektrostaciju konstrukcijƃ raģotƃji paredz sekundƃru aizsardzƛbas sistƉmu 

iespƉjamas smƉrvielu vai hidraulisko ġƣidrumu noplƸdes lokalizƃcijai. Zem turbƛnas pamata izbƸves 

teritorijƃ tiek ierƛkots speciƃls Ɠeomateriƃlu risinƃjums ar ogƦƸdeƨraģus absorbƉjoġu slƃni. 

Normƃlos apstƃkƦos sistƉma nodroġina lietus un sniega kuġanas Ƹdeƨu brƛvu infiltrƃciju gruntƛ. 

Savukƃrt eƦƦas noplƸdes gadƛjumƃ absorbƉjoġais materiƃls selektƛvi saista ogƦƸdeƨraģus un veido 

blƛvu barjeru, kas ierobeģo piesƃrƨojuma izplatƛġanos ƃrpus pamata teritorijas.  

Ġƃds risinƃjums kalpo kƃ papildu droġƛbas mehƃnisms, kas lokalizƉ iespƉjamu noplƸdi un samazina 

vides piesƃrƨojuma risku. 

 

TehnoloƓiju izvƉle ParedzƉtƃs darbƛbas kontekstƃ 

IVN procesƃ pieteiktais un ietekmju novƉrtƉjumƃ pieƨemtais VES augstums ir lƛdz 300 m un jauda ï 

8 MW, lai gan turbƛnas ar ġƃdu augstumu un jaudu pagaidƃm vƉl neraģo. IVN aprƉƣinos tiek 

salƛdzinƃti ġobrƛd tirgƸ pieejamo turbƛnu modeƦu raksturlielumi, pieƨemot, ka gadƛjumƃ, ja tiks 

izstrƃdƃtas jaudƛgƃkas turbƛnas, to radƛtƃs ietekmes uz vides faktoriem bƸs vienƃdas vai pat mazƃkas 

kƃ paġlaik pieejamajiem modeƦiem. KonkrƉts turbƛnas modelis IVN procesƃ nav izvƉlƉts, bet 

salƛdzinƃti vairƃki ġobrƛd tirgƸ pieejami VES modeƦi (skat. 1. 3. tabulu). VES modeƦa izvƉle atkarƛga 

no daudziem faktoriem, t.sk. pieejamƛbas no raģotƃju puses, no to izmantoġanas efektivitƃtes 

konkrƉtajƃ teritorijƃ. KonkrƉta modeƦa izvƉle tiks noteikta SIA ñVindr Latvia ò iepirkuma procesa laikƃ. 

Tehnisko specifikƃciju izstrƃdƉ jƃƨem vƉrƃ iepriekġ minƉtie kritƉriji, kƃ arƛ ġajƃ Ietekmes uz vidi 

novƉrtƉjuma procesa laikƃ definƉtajiem maksimƃlajiem vides parametriem un darbƛbas 

nosacƛjumiem. Visƃ vƉja parkƃ tiks uzstƃdƛtas viena raģotƃja vienƃdas jaudas turbƛnas.  

Ġajƃ IVN tiek salƛdzinƃti raģotƃju Vestas , Nordex, Siemens Gamesa  un  Enercon  piedƃvƃtie modeƦi, 

skat. 1. 3. tabulu. ModeƦu bƸtiskƃkƃs atġƣirƛbas ir to jauda (MW) un rotora diametrs (m)  (1. 3. tabulƃ 

sniegtie VES tehniskie raksturlielumi saskaƨƃ ar raģotƃju tehniskajƃm specifikƃcijƃm).  
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1. 3. tabula. VƉrtƉġanai izskatƛtie vƉja turbƛnu modeƦi VES parkƃ ñNƛcgaleò 

Raģotƃj-
firma 

Galvenƃ 
raģotƃjvalsts 

Modelis 
Nominƃlƃ 
jauda, 
MW 

Gondolas 
augstums, 

m 

Rotora 
diametrs, 

m 

Lƃpstiƨas 
garums, 
m 

VES 
kopƉjais 

augstums, 
m  

VƉja 
ƃtrums, 
pie kura 

VES 
uzsƃk 
darbƛbu, 

m/s  

VƉja 
ƃtrums, 
pie kura 

VES 
pƃrstƃj 
darbƛbu, 

m/s  

Maksimƃlais 
rotora 
grieġanƃs 
ƃtrums 

(ap g riez./  
minƸtƉ) 

Trokġƨa 
lƛmenis 
(dB) pie 
nominƃlƃs 
raģoġanas 
jaudas ar 
standarta 
spƃrniem 

Vestas  Dƃnija V162  6,2  149  162  81  230,0  3 25  11  104,8  

Vestas  Dƃnija V162  7,2  166  162  81  247,0  3 25  11  107,6  

Vestas Dƃnija V1726 7,2 150  172 86 236,0  3 25  11  110,1  

Nordex  Vƃcija N163/5.x  5,8 164 163 81,5 245,5  3 26  10,5  106,4  

Nordex  Vƃcija N175/6.x  6,22  166  175  87,5  253,5  3 20  10,8  108,9  

Siemens 

Gamesa  
Spƃnija SG 7.0  7,0  165  170  85  250,0  3 25  12  107,0  

Enercon Vƃcija E-175 7 7,0 162 175 87,5 249,5  2,5  25  12  106,5  

 

 

 
6 https://www.vestas.com/en/energy -solutions/onshore -wind - turbines/enventus -platform/V172 -7-2-MW  

7 https://cdn.prod.website - files.com/64c38ca9b1a2e59bd5b7d64a/66570b13bfbdb118f38ce116_EC_E -175%20EP5_EN.pdf  

https://www.vestas.com/en/energy-solutions/onshore-wind-turbines/enventus-platform/V172-7-2-MW
https://cdn.prod.website-files.com/64c38ca9b1a2e59bd5b7d64a/66570b13bfbdb118f38ce116_EC_E-175%20EP5_EN.pdf
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Visu izvƉlƉto raģotƃju piedƃvƃto VES modeƦu konstrukcija un darbƛbas princips ir lƛdzƛgs, lƛdz ar to 

iepriekġ sniegtais VES darbƛbas apraksts ir vispƃrƛgs un standartizƉts (skat.  VƉja elektrostacijas 

darbƛbas vispƃrƉjs apraksts). JƃatzƛmƉ, ka Nordex  piedƃvƃtajiem VES modeƦiem iespƉjamas 

atġƣirƛbas torƨa konstrukcijƃ, paredzot hibrƛda torƨu risinƃjumus, kuros torƨa apakġƉjƃ daƦa tiek 

izbƸvƉta no dzelzsbetona , bet augġƉjƃ daƦa ï no tƉrauda8. Ġƛs atġƣirƛbas IVN ietvaros tiek vƉrtƉtas 

kƃ tehnoloƓiskas variƃcijas un neietekmƉ VES darbƛbas principu vai ietekmju novƉrtƉjuma rezultƃtus. 

Katram no iespƉjamiem VES modeƦiem ir atġƣirƛgas prasƛbas uz nepiecieġamo infrastruktƸru (apbƸves 

un montƃģas laukumu izmƉri, pievedceƦu tehniskƃ specifikƃcija, pagrieziena rƃdiusi u.c.) un lƛdz ar 

to var atġƣirties arƛ VES parka izbƸves ietekme atkarƛbƃ no tƃ, kƃds konkrƉts VES modelis tiks 

izvƉlƉts. Ƨemot vƉrƃ, ka uzstƃdƃmo vƉja elektrostaciju konkrƉtais modelis un tehniskie raksturlielumi 

IVN izstrƃdes brƛdƛ vƉl nav noteikti, VES parka plƃnoġanƃ un ietekmes izvƉrtƉjumƃ izmantota 

konservatƛva pieeja. Tajƃ ƨemtas vƉrƃ maksimƃlƃs iespƉjamƃs prasƛbas attiecƛbƃ uz nepiecieġamo 

infrastruktƸru, tostarp apbƸves un montƃģas laukumu konfigurƃciju, pievedceƦu tehniskajiem 

parametriem un citiem ar izbƸvi saistƛtiem risinƃjumiem. 

 

Stacionƃrƃs elektrisko akumulatoru bateriju enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas 

Stacionƃrƃs elektrisko akumulatoru bateriju enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas ir vienas no visstraujƃk 

augoġajƃm elektroenerƓijas uzkrƃġanas tehnoloƓijƃm. Stacionƃrƃs elektrisko akumulatoru bateriju 

enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas (turpmƃk tekstƃ BESS ï angl.  Battery Energy Storage Systems ) ir 

pielietojamas daģƃdƃm energosistƉmas vajadzƛbƃm, piemƉram, pƛƣa elektriskƃs slodzes 

izlƛdzinƃġanai, nevienmƉrƛgas elektroenerƓijas (saules paneƦi, vƉja elektrostacijas) izstrƃdes 

balansƉġanai, sprieguma stabilitƃtei, inercei, sistƉmas darbƛbas atjaunoġanai pƉc izslƉgġanƃs un 

arbitrƃģai (komercdarbƛbai, pateicoties elektroenerƓijas cenu starpƛbai daģƃdos laika periodos). 

Pateicoties ƃtram reaƓƉġanas laikam, to jauda arvien bieģƃk tiek izmantota palƛgpakalpojumu tirgƸ, 

lai veiktu frekvences regulƉġanu. Turklƃt, vƉrtƉjot elektroenerƓijas tirgus cenu svƃrstƛbas, ienƃkot 

liela apjoma atjaun ƛgajiem energoresursiem un Baltijas valstu sinhronizƃciju ar kontinentƃlƃs Eiropas 

energosistƉmu sƃkot no 2025. gada  februƃrƛ9, ƃtras reakcijas elektroenerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas 

kƦƸs par neatƨemamu energosistƉmas sastƃvdaƦu. 

 

EnerƓijas uzkrƃġanas tehnoloƓijas 

Akumulatoru baterijas ir elektroƣƛmisko uzglabƃġanas risinƃjumu grupa. Baterijas parasti ir 

piemƉrotas relatƛvi ƛsam uzglabƃġanas laikam, un tƃm vairumƃ gadƛjumu ir Ʀoti ƃtrs reakcijas laiks. 

Svarƛgƃkƃ funkcionƃlƃ akumulƃcijas tehnoloƓijas ƛpaġƛba ir jaudas un izlƃdes ilguma apvienojums, kƃ 

arƛ bƸtisks ir enerƓijas blƛvums uz tilpuma vai masas vienƛbu. 

Baterijas pƉc to tehnoloƓijas var iedalƛt trƛs galvenajƃs kategorijƃs: (1) parastƃs ġƸnu baterijas, kas 

satur divus elektrodus (piemƉram, svina-skƃbes, litija jonu, niƣeƦa-kadmija), (2) augstas 

temperatƸras baterijas, kas uzglabƃ elektroenerƓiju izkausƉtƃ sƃlƛ (piemƉram, nƃtrija-sƉra), un (3) 

plƸsmas baterijas, kas izmanto elektrolƛtu ġƣidrumus tvertnƉs (piem., cinka-broma reducƉġanƃs, 

dzelzs -hroma reducƉġanƃs).  

Litija -jonu bateriju priekġrocƛbas ir: 1) liels enerƓijas blƛvums, 2) salƛdzinoġi zemas ekspluatƃcijas 

izmaksas (OPEX), 3) ƃtra uzlƃdes spƉja (reakcijas laiks), 4) zema paġizlƃde un ilgs glabƃġanas laiks, 

5) pietiekoġi ilgs darba mƸģs.  

No trƸkumiem var atzƛmƉt: 1) salƛdzinoġi augstas investƛcijas (CAPEX), 2) slikta veiktspƉja pie 

augstƃm un zemƃm temperatƸrƃm, 3) ƛpaġas prasƛbas aizsardzƛbas shƉmƃm un tehnoloƓijas klimata 

kontrolei, t.sk., saistƛbƃ ar ugunsbƛstamƛbu un veiktspƉju. 

 
8 PiemƉram, ġobrƛd Latvijƃ bƸvniecƛbƃ esoġajƃ LaFlora (attƛstƛtƃjs AS ñLatvenergoò) vƉja parka 

projektƃ, kurƃ izvƉlƉts Nordex VES modelis, dzelzsbetona torƨu konstrukcijas tiek raģotas uz vietas 
Latvijƃ. 

9 Latvijas elektroenerƓijas pƃrvades sistƉmas operators AST (n.d.) Bieģƃk uzdotie jautƃjumi. 
Pieejams: https://ast.lv/lv/content/biezak -uzdotie - jautajumi -0 (PiekƦƸts: 18.12. 2024 .).  
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Baterijas principiƃlƃ uzbƸve ir salƛdzinoġi vienkƃrġa ï to veido alumƛnija un vara elektrodi, starp 

kuriem ievietots elektrolƛts un litiju saturoġi elementi. Baterijas elementos tiek izmantots arƛ kobalts, 

niƣelis un mangƃns (skat. 1.9. attƉlu).  

 

1.9. attƉls. Litija jonu bateriju uzbƸve 

 

Stacionƃrƃs elektrisko akumulatoru bateriju enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmas tiek veidotas pƉc moduƦu 

principa. Kƃ galvenais faktors modulƃrai sistƉmai tiek norƃdƛts droġas, izmaksu ziƨƃ efektƛvas 

sistƉmas, kas ir viegli konfigurƉjamas ar jaunƃkajƃm uzglabƃġanas komponentu tehnoloƓijƃm un Ʀauj 

veidot uzkrƃjƉju sistƉmu no 1 MW lƛdz vairƃk kƃ 500 MW.  

Atseviġƣas bateriju ġƸnas vai bloki tiek apvienoti bateriju moduƦos, kas savukƃrt, var tikt apvienoti 

bateriju pakƃs vai masƛvos. Ġie masƛvi (piemƉru skatƛt 1.10. attƉlƃ) tiek aprƛkoti ar bateriju vadƛbas 

sistƉmƃm, kas kontrolƉ to uzlƃdes un izlƃdes ciklus, monitorƉ to statusu, nodroġina minƉto datu 

pieejamƛbu. 

 

1.10. attƉls. Vizualizƃcijas piemƉrs enerƓijas uzkrƃġanas akumulatoru baterijƃm 

(Foto: https://www.criticalrisksolution.com/ )  

 

  

https://www.criticalrisksolution.com/%20/
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Neskaitot bateriju vadƛbas sistƉmas, bateriju moduƦi, pakas vai masƛvi tiek aprƛkoti arƛ ar 

temperatƸras uzturƉġanas, ventilƃcijas sistƉmƃm, kƃ arƛ ugunsdroġƛbas sistƉmƃm. Tƃpat sistƉmas 

ietver pƃrveidotƃjus (invertori/taisngrieģi) un transformatorus, kuri nodroġina strƃvas pƃrveidoġanu 

atbilstoġi tƛkla sprieguma prasƛbƃm. Visas iekƃrtas, izƨemot transformatoru, parasti atrodas 

konteiner os, kas atrodas droġƃ attƃlumƃ viens no otra. Vienƃ konteinerƃ var ievietot akumulatoru 

baterijas ar kopƉjo ietilpƛbu lƛdz 2,8 MWh, bet pƃrveidotƃju jauda varƉtu bƸt 1-2 MW.  

Konteineri tiek izvietoti uz stabilas, Ƹdeni necaurlaidƛgas pamatnes. Iekƃrtu normƃlƃ ekspluatƃcijas 

reģƛmƃ ƣƛmisko vielu noplƸde no konteineriem nav iespƉjama.  

Akumulatoru bateriju lietderƛbas koeficients parasti ir ap 96 % (4  % zudumi), bet , ƨemot vƉrƃ 

elektroenerƓijas tehnoloƓisko patƉriƨu un zudumus pƃrƉjƃs iekƃrtƃs (transformatorƃ, kabeƦos, 

pƃrveidotƃjos un palƛgsistƉmƃs), sistƉmas kopƉja efektivitƃte varƉtu bƸt 88 % -  90  %.  

Litija -jonu moduƦu darba mƸģs vidƉji ir 10 gadi, jeb 5 000 uzlƃdes/izlƃdes cikli. TomƉr, BESS parasti 

t iek izmantoti ilgƃk, samazinot ciklu skaitu diennakts griezumƃ, kƃ arƛ samazinot bateriju 

uzlƃdes/izlƃdes dziƦumu, t.i., uzlƃdƉ baterijas tikai lƛdz 90 % un neizlƃdƉ tƃs zemƃk par 10 % no 

kopƉjƃs BESS kapacitƃtes, tƃdƉjƃdi pagarinot iekƃrtu darba mƸģu. BESS kopƉjais darba mƸģs parasti 

tiek rƉƣinƃts lƛdz 20 gadiem.  

ParedzƉtƃs darbƛbas ierosinƃtƃja kƃ vispiemƉrotƃko enerƓijas uzkrƃġanas risinƃjumu izskata litija -

jonu bateriju (vai analogu) tehnoloƓiju uzstƃdƛġanu. Iekƃrtu nominƃlƃ jauda un potenciƃlƃ enerƓijas 

ietilpƛba (kWh) ġajƃ projekta etapƃ vƉl nav noteikta, jo tƃ bƸs atkarƛga no VES galƉjƃ turbƛnu skaita 

un attiecƛgi saraģotƃs elektroenerƓijas apjoma. 

BESS iekƃrtu trokġƨa avoti galvenokƃrt ir HVAC10  (dzesƉġanas un ventilƃcijas) sistƉmas, invertori un 

citas elektroiekƃrtas. BESS trokġƨa modelƉġanƃ izmantots skaƨas jaudas lƛmenis 80 dB(A), lƛdz ar to 

BESS radƛtais troksnis tika ƨemts vƉrƃ kopƉjƃ trokġƨa modelƉġanƃ un kumulatƛvƃs ietekmes 

izvƉrtƉjumƃ. 

 

Apakġstacija 

VƉja parkƃ saraģotƃ elektroenerƓija tiek savƃkta vidƉjƃ sprieguma (20ï36 kV) tƛklƃ un novadƛta uz 

pƃrvades apakġstaciju. Atkarƛbƃ no darbƛbas reģƛma elektroenerƓija var tikt tieġi nodota pƃrvades 

tƛklƃ un/ vai uzkrƃta BESS vƉlƃkai izmantoġanai. Pƃrvades apakġstacijƃ vidƉjƃ sprieguma 

elektroenerƓija tiek transformƉta uz augstspriegumu. VES parka ñNƛcgaleò gadƛjumƃ pieslƉgums 

paredzƉts 330 kV elektropƃrvades tƛklam. 

Pƃrvades apakġstaciju un BESS paredzƉts izvietot VES parka izpƉtes teritorijƃ vienotƃ tehnoloƓiskƃ 

mezglƃ. Tiek izskatƛtas divas apakġstacijas novietojuma alternatƛvas (skat. 1.11. attƉlu): 

Á A alternatƛva ï zemes vienƛbƃ ar kadastra apzƛmƉjumu 4476 002  0142, novietojumu 

konfigurƉjot atbilstoġi zemes vienƛbas robeģƃm;  

Á B alternatƛva ï teritorijƃ, kas aptver zemes vienƛbas ar kadastra apzƛmƉjumiem 

4476  003  0007 un 4476  003  0015, precizƉjot izvietojumu tƃ, lai kopƉjƃ nepiecieġamƃ 

apbƸves platƛba nepƃrsniegtu aptuveni 5 ha. 

 

Lai nodroġinƃtu pieslƉgumu AS ñAugstsprieguma tƛklsò 330 kV elektropƃrvades lƛnijai Krustpilsï

Lƛksna, vƉja elektrostaciju savstarpƉjai savienoġanai un elektroenerƓijas pievadei lƛdz plƃnotajai 

apakġstacijai tiks izbƸvƉtas pazemes kabeƦu trases.  

Papildus pƃrvades apakġstacijai VES parka teritorijƃ paredzƉts viens vidƉjƃ sprieguma sadales 

punkts, kas nodroġina saraģotƃs elektroenerƓijas savƃkġanu no atseviġƣajƃm VES un tƃs novadƛġanu 

uz pƃrvades apakġstaciju. 

 

 
10  Heating, Ventilation and Air Conditioning  
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VES parka ñNƛcgaleò tehnoloƓiskƃ shƉma attƉlota 1.12. attƉlƃ. 

 

 

1.1 1. attƉls. VES parka ñNƛcgaleò pƃrvades apakġstacijas un BESS novietojuma alternatƛvas 

 

 

1.1 2. attƉls. VES parka ñNƛcgaleò principiƃlƃ tehnoloƓiskƃ shƉma 

 

Saraģotƃs elektroenerƓijas salƛdzinƃjums 

1.1 3. attƉlƃ sniegts katra vƉrtƉtƃ vƉja elektrostacijas (VES) modeƦa prognozƉtais elektroenerƓijas 

raģoġanas potenciƃls GWh/gadƃ, atspoguƦojot gan teorƉtiski iespƉjamo maksimƃlo scenƃriju, gan 

reƃlistisko scenƃriju. 

Ziƨojumƃ vƉrtƉtajiem VES modeƦiem tipiskais jaudas izmantoġanas koeficients sauszemes apstƃkƦos 

var sasniegt aptuveni 35 ï40  %, atkarƛbƃ no vƉja resursa un konkrƉtƃ modeƦa tehniskajiem 
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parametriem. Savukƃrt SEG emisiju aprƉƣinos izmantots konservatƛvs scenƃrijs, pieƨemot jaudas 

izmantoġanas koeficientu 25 %.  

 

 

1.1 3. attƉls. VES parkƃ ñNƛcgaleò izskatƛto turbƛnu modeƦu enerƓijas raģoġanas potenciƃls, 

GWh/gadƃ 

 

1.4.  VƉja elektrostaciju bƸvniecƛbas procesa apraksts 

PƉc IVN procedƸras pabeigġanas tiek uzsƃkta VES parka bƸvprojekta izstrƃde, kurƃ tiek precizƉti 

tehniskie risinƃjumi un aprƉƣini ar VES parka izbƸvi saistƛtajiem objektiem, kƃ arƛ noteikta darbu 

organizƃcija, t.sk. turbƛnu piegƃdes un transportƉġanas shƉma no piegƃdes vietas. Ġajƃ Ziƨojumƃ 

sniegtƃ informƃcija un vƉrtƉġanai izmantotie raksturlielumi ir maksimƃli pietuvinƃti ParedzƉtƃs 

darbƛbas ġobrƛd zinƃmajiem apjomiem, bet atseviġƣi risinƃjumi var mainƛties un tikt precizƉti projekta 

realizƃcijas gaitƃ. BƸvprojekta izstrƃde tiek veikta saskaƨƃ ar Latvijas normatƛvo aktu regulƉjumu. 

PƉc BƸvprojekta apstiprinƃġanas, tiek uzsƃkts bƸvniecƛbas process.  

Ġajƃ nodaƦƃ tiek sniegta vispƃrƛga informƃcija un apraksts par vƉja parka izbƸves procesiem un 

etapiem.  

 

VES parka bƸvniecƛba ietver sekojoġus darbu posmus jeb etapus: 

1.  BƸvprojekta izstrƃde un saskaƨoġana (projektƉġanas posms).  

2.  BƸvdarbu posms: 

Á meģaudzes izcirġana, 

Á teritorijas sagatavoġana bƸvdarbu/VES montƃģas uzsƃkġanai, 

Á meliorƃcijas sistƉmu pƃrkƃrtoġana, 

Á piev edceƦu un laukumu izbƸve, 

Á inģenierkomunikƃciju izbƸve, tai skaitƃ kabeƦtraġu izbƸve, 

Á VES pamatu un pamatnes izbƸve, 
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Á VES piegƃde, 

Á VES uzstƃdƛġana, 

Á teritorijas rekultivƃcija. 

3.  VES un parka kopƉjƃ testƉġana un ieregulƉġana. 

4.  VƉja elektrostaciju parka nodoġana ekspluatƃcijƃ.  

 

BƸvdarbu tehnoloƓiskos procesus plƃnots organizƉt pƉc plƸsmas metodes, nodroġinot darbu izpildi 

secƛgƃ kƃrtƛbƃ un optimƃlƃ darbu plƸsmƃ visƃ parka teritorijƃ, nepiecieġamƛbas gadƛjumƃ darbus 

ƛstenojot pa izbƸves etapiem. BƸvdarbu posmƃ potenciƃlƃs ietekmes uz vidi galvenokƃrt saistƛtas ar 

autotransporta un smagƃs bƸvtehnikas kustƛbu. Ziƨojuma 3.1. nodaƦƃ ir apzinƃtas un identificƉtas 

bƸtiskƃkƃs ietekmes, kas var veidoties bƸvniecƛbas etapƃ, savukƃrt ietekmju novƉrtƉjums un 

risinƃjumi to mazinƃġanai sniegti 3.4. nodaƦƃ. 

Ar VES parka ñNƛcgaleò bƸvniecƛbu saistƛtƃ kravas transporta provizoriskais apjoms norƃdƛts 

1.4.  tabulƃ. Norƃdƛtie apjomi ir indikatƛvi un balstƛti uz tipiskiem bƸvniecƛbas risinƃjumiem un lƛdzƛgu 

vƉja elektrostaciju projektu pieredzi. Faktisko transporta plƸsmu var ietekmƉt projektƉġanas stadijƃ 

precizƉtais pievedceƦu izvietojums un garums, ceƦu konstrukcijas risinƃjumi, kƃ arƛ precƛzi noteiktais 

piegƃdƃjamo materiƃlu apjoms. 

Jƃƨem vƉrƃ, ka bƸvniecƛbas laikƃ transporta plƸsma nebƸs vienmƉrƛga ï iespƉjamas gan dienas bez 

kravas transporta kustƛbas, gan arƛ periodi ar bƸtiski intensƛvƃku satiksmi, ƛpaġi pievedceƦu izbƸves, 

montƃģas laukumu sagatavoġanas un VES montƃģas laikƃ. 

 

1. 4. tabula. BƸvniecƛbas procesƃ iesaistƛto kravas automaġƛnu skaits 

Posms  Kravas automaġƛnu skaits 

Jaunu piev edceƦu izbƸve Lƛdz 30 kravas automaġƛnƃm uz 100 m jauna ceƦa 

Montƃģas laukuma bƸvniecƛba Lƛdz 275  kravas automaġƛnƃm uz vienu laukumu 

VES bƸvniecƛba Lƛdz 350  kravas automaġƛnƃm uz vienu VES 

Galvenƃ celtƨa montƃģa Lƛdz 80  kravas automaġƛnƃm uz vienu VES 

1.4.1.  Teritorijas sagatavoġanas darbi 

Meģaudzes izcirġana un zemes lietoġanas veida maiƨa 

VES parka ñNƛcgaleò definƉtƃ izpƉtes teritorija aptver 49,9 km2 jeb 4  985 ha (skat. 1.1.  attƉlu), kurƃ 

tiek vƉrtƉtas parka bƸvniecƛbas iespƉjas. TomƉr tikai neliela daƦa no ġƛs teritorijas bƸs nepiecieġama 

vƉja elektrostaciju un ar tƃm saistƛto infrastruktƸras objektu bƸvniecƛbai.  

IzpƉtes teritoriju lielƃkajƃ daƦƃ klƃj meģaudze. Saskaƨƃ ar Valsts kadastra informƃcijas sistƉmƃ 

reƓistrƉto informƃciju, visu nepiecieġamo zemes vienƛbu lietoġanas mƉrƣis ir meģa zeme. VƉja 

elektrostaciju un ar tƃm saistƛtƃs infrastruktƸras izbƸve meģa zemƉs ir pieƦaujama, ievƉrojot Meģa 

likuma (2000.) un EnerƓƉtiskƃs droġƛbas un neatkarƛbas veicinƃġanai nepiecieġamƃs atvieglotƃs 

energoapgƃdes bƸvju bƸvniecƛbas kƃrtƛbas likuma (2022.) prasƛbas. 

Meģa likuma izpratnƉ atmeģoġana ir meģa zemes pƃrveidoġana citƃ zemes lietoġanas veidƃ (meģa 

zemes transformƃcija). Atmeģoġanas cirte ir cirtes veids, kas tiek veikts darbƛbƃm, kuru rezultƃtƃ 

tiek mainƛts zemes lietoġanas veids. 

Lƛdz ar to VES parka infrastruktƸras izbƸvei teritorijƃs, kur paredzƉta pastƃvƛga apbƸve (piemƉram, 

VES pamati, apakġstacija, BESS un pastƃvƛgie ceƦi), tiks veikta atmeģoġana (ja attiecinƃms) Meģa 

likuma izpratnƉ. Teritorijƃs, kas nepiecieġamas bƸvdarbu nodroġinƃġanai (piemƉram, montƃģas 

laukumi un pagaidu darba zonas), tiks veikta meģaudzes izcirġana bez zemes lietoġanas veida 
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maiƨas. PƉc bƸvdarbu pabeigġanas ġajƃs teritorijƃs paredzƉta rekultivƃcija un meģaudzes 

atjaunoġana, saglabƃjot meģa zemes statusu. 

Atbilstoġi EnerƓƉtiskƃs droġƛbas un neatkarƛbas veicinƃġanai nepiecieġamƃs atvieglotƃs 

energoapgƃdes bƸvju bƸvniecƛbas kƃrtƛbas likuma 9. panta pirmajai daƦai, ja vƉja elektrostacijas 

bƸvƉ uz meģa zemƉm, atmeģoġanas izraisƛtƃs negatƛvƃs sekas kompensƉ ar apmeģoġanu. ParedzƉtƃs 

darbƛbas ierosinƃtƃjai bƸs jƃnodroġina apmeģoġana citƃ teritorijƃ tƃdƃ apjomƃ, kƃdƃ tiks atmeģotas 

platƛbas vƉja parka infrastruktƸras izbƸvei. 

Teritorijas atmeģoġanas procedƸra tiks veikta bƸvprojekta izstrƃdes stadijƃ, sagatavojot 

atmeģoġanas plƃnu. Atmeģojamƃ platƛba tiks atzƛmƉta dabƃ ar robeģzƛmƉm (to nodroġina sertificƉts 

mƉrnieks), un dokumentƃcija iesniedzama Valsts meģa dienestƃ saskaƨoġanai un kompensƃcijas 

apmƉra noteikġanai. Meģa teritoriju atmeģoġana veicama atbilstoġi MK 18.12.2012. not. Nr. 889 

ñNoteikumi par atmeģoġanas kompensƃcijas noteikġanas kritƉrijiem un atlƛdzinƃġanas kƃrtƛbuò. 

Atmeģoġanas cirtƉ kokus cƉrt atbilstoġi MK 18.12.2012. not. Nr.  935 ñNoteikumi par koku cirġanu 

meģƃò. 

Koku cirġana veicama, saƨemot Valsts meģa dienesta izsniegtu cirġanas apliecinƃjumu un ievƉrojot 

tajƃ noteiktos nosacƛjumus, kƃ arƛ dabas ekspertu noteiktos sezonƃlos ierobeģojumus. 

 

Sagatavoġanƃs bƸvdarbiem 

Pirmais bƸvdarbu posms ir teritorijas sagatavoġanas darbi, kas ietver pievedceƦu izbƸvi un esoġo ceƦu 

paplaġinƃġanu un stiprinƃġanu (attiecƛgi, kur tas bƸs nepiecieġams), montƃģas laukumu 

sagatavoġanu VES uzstƃdƛġanai, kƃ arƛ inģenierkomunikƃciju izbƸvei nepiecieġamo teritoriju 

sagatavoġanu. 

Teritorijas sagatavoġana ietver arƛ bƸvdarbiem paredzƉto vietu norobeģoġanu (ja nepiecieġams) 

un/vai marƣƉġanu ar informatƛvƃm un brƛdinoġƃm zƛmƉm bƸvdarbu veikġanas zonƃs. BƸvdarbu 

organizƃcija tiks plƃnota tƃ, lai iespƉjami samazinƃtu ietekmi uz apkƃrtƉjƃm teritorijƃm un netraucƉtu 

esoġajai saimnieciskajai darbƛbai. Droġƛbas apsvƉrumu dƉƦ ƛslaicƛgi var tikt noteikti lokƃli piekƦuves 

vai satiksmes ierobeģojumi. 

Teritorijas sagatavoġanas darbi ietver apauguma noƨemġanu, augsnes auglƛgƃs virskƃrtas 

noƨemġanu un atbilstoġas pamatnes izveidi paredzƉtajiem objektiem. Noƨemtƃ augsnes auglƛgƃ 

virskƃrta tiks pagaidu uzglabƃta bƸvdarbu teritorijas robeģƃs un pƉc bƸvdarbu pabeigġanas 

izmantota teritorijas rekultivƃcijai (teritorijas izlƛdzinƃġanai, nogƃģu stiprinƃġanai un labiekƃrtoġanai). 

Grunts, kas tiks izrakta VES pamatu bƸvbedres ierƛkoġanai, ƛslaicƛgi tiks uzglabƃta montƃģas laukuma 

pieguƦoġajƃ teritorijƃ un pƉc VES uzstƃdƛġanas izmantota teritorijas uzbƉrġanai un pieguƦoġo teritoriju 

lƛdzinƃġanai. PƉc auglƛgƃs virskƃrtas noƨemġanas bƸvdarbi tiks uzsƃkti iespƉjami drƛz, lai mazinƃtu 

augsnes erozijas risku. Ja norakto lieko augsni vai derƛgos izrakteƨus plƃnots izvest ƃrpus 

bƸvobjekta, ġƛ darbƛba ir jƃreƓistrƉ atbilstoġi normatƛvo aktu prasƛbƃm, un par to ir jƃmaksƃ dabas 

resursu nodokli s saskaƨƃ ar spƉkƃ esoġo regulƉjumu. 

Tehnikas, bƸvmateriƃlu, degvielas, grunts un citu materiƃlu pagaidu novietnes, kƃ arƛ bƸvdarbu 

koordinƃcijas laukumi izvietojami ƃrpus ƛpaġi aizsargƃjamu sugu atradnƉm, ES nozƛmes biotopiem, 

mikroliegumiem, ƚADT/Natura 2000 teritorijas un citƃm dabas ekspertu norƃdƛtajƃm jutƛgajƃm 

teritorijƃm. Ja bƸvprojekta izstrƃdes gaitƃ tiek paredzƉts pagaidu laukums ƃrpus Ziƨojumƃ 

vƉrtƉtajiem apbƸves laukumiem vai pievedceƦu koridoriem, tƃ novietojums saskaƨojams ar Dabas 

aizsardzƛbas pƃrvaldi. 

 

VES parka izbƸvei nepiecieġamƃs teritorijas platƛba 

IzcƉrtamƃs un transformƉjamƃs platƛbas noteiktas, izmantojot Ɠeotelpiskos datus par plƃnoto 

infrastruktƸras izvietojumu un Valsts meģa dienesta Meģa valsts reƓistra informƃciju. VES parka 

izbƸvei nepiecieġamƃs izcƉrtamƃs un transformƉjamƃs platƛbas sniegtas 1.5. tabulƃ. 

AprƉƣini veikti, balstoties uz IVN ietvaros pieƨemtiem tipveida tehniskajiem risinƃjumiem un 

konservatƛviem pieƨƉmumiem par infrastruktƸras aizƨemto teritoriju, lai nodroġinƃtu potenciƃlƃs 
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ietekmes izvƉrtƉjumu maksimƃlajƃ apjomƃ. Atseviġƣu infrastruktƸras elementu ï vƉja elektrostaciju 

apbƸves un montƃģas laukumu, pievedceƦu, inģenierkomunikƃciju, kƃ arƛ citu ar izbƸvi saistƛto 

objektu ï platƛbu noteikġanas pieƨƉmumi un detalizƉtƃks raksturojums sniegts turpmƃkajƃs 

Ziƨojuma nodaƦƃs. 

 

1.5. tabula. VƉja parka bƸvniecƛbai nepiecieġamƃ teritorijas platƛba (pamat novietojumam  ar 41 VES)  

Objekts  
Nepiecieġamƃ platƛba 

(ha)  
% no kopƉjƃs 
platƛbas 

IzcƉrtamƃs platƛbas:  

VES apbƸves laukumi 72,33  62 ,0 6 

Jauni piev edceƦi 40,43  34,6 9 

Pagaidu uzglabƃġanas laukumi 2,89  2, 48  

VidƉjƃ sprieguma sadales punkts 0,9  0, 77  

IzcƉrtamƃs platƛbas kopƃ: 116,55  100  %  

TransformƉjamƃs platƛbas: 

VES torƨu pamati un apkalpes laukumi 33, 22  68,1 4 

Jaunie pievedceƦi 10,56  21, 54  

Apakġstacija un BESS 4,98  10, 16 

VidƉjƃ sprieguma sadales punkts 0,08  0, 16  

TransformƉjamƃs platƛbas kopƃ: 4 8 ,84  100  %  

 

JƃatzƛmƉ, ka IVN izstrƃdes posmƃ aprƉƣinƃtƃs platƛbas ir orientƉjoġas un balstƛtas uz pieƨƉmumu par 

maksimƃli iespƉjamo infrastruktƸras aizƨemto teritoriju. Precƛzas izbƸvei nepiecieġamƃs platƛbas tiks 

precizƉtas bƸvprojekta izstrƃdes laikƃ, ƨemot vƉrƃ izvƉlƉto tehnisko risinƃjumu, infrastruktƸras 

novietojumu un bƸvniecƛbas organizƃcijas principus. 

Vadoties pƉc Valsts meģa dienesta meģa valsts reƓistra datiem11, aprƉƣinƃts, cik no izcƉrtamajƃm 

platƛbƃm skars jaunaudzes, vidƉja vecuma audzes, briestaudzes, pieauguġas un pƃrauguġas audzes 

(skat. 1. 14. attƉlu).  

 

 
11  https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/meza -valsts - registra -meza -dati   

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/meza-valsts-registra-meza-dati
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1.1 4. attƉls. IzcƉrtamo meģaudģu platƛbu sadalƛjums pƉc vecuma grupƃm, % 

 

IzcƉrtamajƃs platƛbƃs dominƉ jaunaudzes (46 %) un briestaudzes (30  %), kas kopƃ veido aptuveni 

trƛs ceturtdaƦas (76 %) no visƃm izcƉrtamajƃm meģaudģu platƛbƃm. Tas nozƛmƉ, ka lielƃkƃ daƦa 

skarto meģaudģu ir salƛdzinoġi jaunas vai vidƉjƃ attƛstƛbas stadijƃ. VidƉja vecuma audzes veido 12 %, 

kas ir bƸtiski mazƃka daƦa. Savukƃrt pieauguġas un pƃrauguġas audzes kopƃ veido tikai apmƉram 

3 %, kas liecina, ka projektƃ tikai Ʀoti neliela daƦa skars bioloƓiski un saimnieciski vecƃkas 

meģaudzes. ñNav datuò kategorija (9 %) norƃda uz teritorijƃm, kur meģaudģu vecums nav 

identificƉts meģa valsts reƓistra datos vai kur zemes lietojums neatbilst tipiskai meģaudzei. 

Meģaudģu vecumstruktƸra vƉja parka izpƉtes teritorijƃ raksturota Ziƨojuma 2.1. nodaƦƃ.  

 

1.4.2.  Meliorƃcijas sistƉmu pƃrkƃrtoġana 

IzpƉtes teritorija raksturojama kƃ intensƛvi apsaimniekotas meģa zemju platƛbas. Lielƃkƃ daƦa 

teritorijas atrodas susinƃtos meģos, kuros vƉsturiski ierƛkotas un funkcionƉ meliorƃcijas sistƉmas, 

kas lielƃkajƃ daƦƃ platƛbas tiek uzturƉtas ( t.sk. tiek veikta periodiska grƃvju tƛrƛġana). Meliorƃcijas 

sistƉmu tƛkls esoġajƃ situƃcijƃ redzams 2. 10. attƉlƃ. 

Paredzams, ka vienlaicƛgi ar vƉja parka izbƸvei nepiecieġamo pievedceƦu un laukumu izbƸvi tiks 

veikta arƛ meliorƃcijas sistƉmas pƃrkƃrtoġana. Atseviġƣƃs vietƃs bƸs nepiecieġama esoġo meliorƃcijas 

bƸvju pƃrkƃrtoġana, tai skaitƃ grƃvju pƃrbƸve un jaunu caurteku izbƸve vietƃs, kur pievedceƦi ġƣƉrsos 

Ƹdensnotekas. Jaunu susinƃtƃjgrƃvju izbƸve paredzama pie jaunbƸvƉjamiem pievedceƦiem un 

montƃģas laukumiem. Atseviġƣos posmos var bƸt nepiecieġama esoġo grƃvju tƛrƛġana un profilƉġana. 

Meliorƃcijas sistƉmu pƃrkƃrtoġanas risinƃjumi tiks izstrƃdƃti tƃ, lai netiktu pasliktinƃti esoġie 

Ƹdensnoteces apstƃkƦi un teritorijas hidroloƓiskais reģƛms. 

BƸvprojekta sagatavoġanas stadijƃ bƸs nepiecieġama esoġo meliorƃcijas sistƉmu inģenierizpƉte, 

pamatojoties uz kuru jƃizstrƃdƃ meliorƃcijas pƃrkƃrtoġanas projekts. Meliorƃcijas sistƉmas 

projektƉġanas un bƸvniecƛbas darbi tiks veikti saskaƨƃ ar MK 30.06.2015. not. Nr.  329 ĂNoteikumi 

par Latvijas bƸvnormatƛvu LBN 224-15 ĂMeliorƃcijas sistƉmas un hidrotehniskƃs bƸvesññ prasƛbƃm. 

Plƃnotie meliorƃcijas pƃrkƃrtoġanas risinƃjumi jƃsaskaƨo ar Valsts SIA ñZemkopƛbas ministrijas 

nekustamie ƛpaġumiñ (ZMNƚ). Visas darbƛbas, kas saistƛtas ar meliorƃcijas sistƉmas pƃrveidi, tiks 

veiktas paralƉli teritorijas sagatavoġanas darbiem, kƃ arƛ pievedceƦu un laukumu izbƸves darbiem. 

 

1.4.3.  Piev edceƦu un laukumu izbƸve 

PievedceƦu izbƸve 

PievedceƦi VES parka izbƸvei ir svarƛgs infrastruktƸras elements, kas nodroġina piekƦuvi 

bƸvlaukumiem un vƉlƃk paġƃm VES. VES parka ñNƛcgaleò piekƦuvei iespƉju robeģƃs tiks izmantots 
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jau esoġais ceƦu tƛklojums, nepiecieġamƛbas gadƛjumƃ veicot esoġo ceƦu pƃrbƸvi, kƃ arƛ paredzƉta 

jaunu piev edceƦu bƸvniecƛba.  

Jƃnorƃda, ka ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ ï meģa masƛva iekġienƉ ï jau ir izveidots meģa ceƦu tƛkls, 

kas nodroġina piekƦuvi lielƃkajai daƦai ar VES izbƸvi plƃnotajƃm teritorijƃm (skat. 1.15. attƉlu). Tas 

Ʀauj maksimƃli izmantot esoġo infrastruktƸru un samazinƃt jaunu pievedceƦu izbƸves nepiecieġamƛbu, 

paredzot galvenokƃrt esoġo ceƦu pielƃgoġanu VES izbƸves vajadzƛbƃm. 

  

1.1 5. attƉls. Esoġie meģa ceƦi ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijas DA daƦƃ (385. kvartƃls), meģa masƛvƃ 

 

Atbilstoġi VES raģotƃju noteiktajƃm prasƛbƃm, visiem pievedceƦiem ir jƃbƸt vismaz 4,5ï6 m platiem 

(taisnos, lƛdzenos ceƦa posmos vismaz 4,5 m). IVN izpƉtes ietvaros pieƨemts, ka pievedceƦi tiks 

izbƸvƉti ar aptuveni 5,5 m platu brauktuvi, nodroġinot nepiecieġamo nestspƉju smagajai tehnikai un 

VES komponentu transportƉġanai. CeƦa konstrukciju paredzƉts veidot no grants un ġƣembu 

materiƃla. PievedceƦu un laukumu seguma konstrukcijas tiks projektƉtas atbilstoġi paredzamajƃm 

transporta slodzƉm, satiksmes intensitƃtei un vietƉjiem ƓeoloƓiskajiem apstƃkƦiem. 

Virszemes Ƹdeƨu novadƛġanai paredzƉta sƃngrƃvju izbƸve (gultnes platums ~0,4 m, dziƦums lƛdz 

~2,0 m) . Plƃnotie Ƹdens atvades risinƃjumi tiks salƃgoti ar meģa masƛvƃ esoġo meliorƃcijas sistƉmu, 

nepiecieġamƛbas gadƛjumƃ paredzot esoġo meliorƃcijas grƃvju pƃrtƛrƛġanu. Savukƃrt, pƃrbƸvƉjot 

esoġos autoceƦus, kuru malƃs ġobrƛd nav izveidoti grƃvji nosusinƃġanai un lietus Ƹdens novadƛġanai 

no ceƦa, kƃ arƛ izbƸvƉjot jaunos autoceƦus, tiks vƉrtƉta grƃvju izveidoġanas nepiecieġamƛba, un tie 

tiks ierƛkoti tikai tƃdƃ gadƛjumƃ, ja dabiskƃs drenƃģas apstƃkƦi bƸs nepietiekami tehnoloƓiskƃs 

nosusinƃġanas vai lietus Ƹdens novadƛġanai no ceƦa. 

KonkrƉtie tehniskie risinƃjumi un darbu apjoms tiks precizƉti BƸvprojekta izstrƃdes stadijƃ, veicot 

padziƦinƃtu katra autoceƦa posma tehniskƃ stƃvokƦa un raksturlielumu izpƉti. Balstoties uz ġƛs izpƉtes 

rezultƃtiem, tiks noteikts, kuriem esoġo meģa ceƦu posmiem nepiecieġama pƃrbƸve, tai skaitƃ 

paplaġinƃġana un/vai seguma stiprinƃġana, lai nodroġinƃtu atbilstoġu nestspƉju. 

IVN izpƉtes ietvaros tiek pieƨemts, ka parka jaunbƸvƉjamo autoceƦu kopgarums varƉtu bƸt aptuveni 

11,7  km, savukƃrt esoġo autoceƦu pƃrbƸves kopgarums tiks precizƉts BƸvprojekta stadijƃ, izvƉrtƉjot 

to esoġo stƃvokli un tehniskos parametrus. 

 

Piegƃdes marġruti 

Paredzams, ka piekƦuve plƃnotajam VES parkam bƸvniecƛbas un ekspluatƃcijas laikƃ tiks nodroġinƃta 

pa valsts galveno autoceƦu A6 (RƛgaðDaugavpils ðKrƃslavaðBaltkrievijas robeģa (Pƃternieki)), valsts 

reƓionƃlo autoceƦu P64 (Viġƣi-Nƛcgale), valsts vietƉjo autoceƦu V712 ( JƃƨupeïKeramzƛta rƸpnƛcaï

Nƛcgale), AS ñLatvijas valsts meģiò un paġvaldƛbas autoceƦiem, kƃ arƛ jaunizbƸvƉtiem pievedceƦiem. 

Kƃ iespƉjamƃ alternatƛva piekƦuves nodroġinƃġanai paredzƉtajam VES parkam bƸvniecƛbas un 

ekspluatƃcijas laikƃ tiek izskatƛta arƛ valsts vietƉjƃ autoceƦa V682 (ĠpoƓiïArendole ïRimicƃni-Roģupe) 

izmantoġana.  
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1.1 6. attƉls. VES N1ïN7 transportƉġanas marġruts vƉja parka ziemeƦrietumu daƦƃ 

a) potenciƃlais pagrieziens no autoceƦa A6 uz V712 (attƉlƃ pa kreisi) 

b) dzelzceƦa pƃrbrauktuve autoceƦa V712 posmƃ (attƉlƃ pa labi) 

 

  

  

1.1 7. attƉls. VES N8ïN10 un N13 -N43  transportƉġanas marġruts vƉja parka dienvidu, austrumu un 

ziemeƦaustrumu daƦƃ 

a) potenciƃlais pagrieziens no autoceƦa A6 uz P64 (attƉlƃ augġƉjƃ rindƃ pa kreisi)  

b) autoceƦa P64 pagrieziens uz Nƛcgali (attƉlƃ augġƉjƃ rindƃ pa labi) 

c) Skolas iela  (autoceƦġ P64), NƛcgalƉ (attƉlƃ apakġƉjƃ rindƃ pa kreisi )  

d) dzelzceƦa pƃrbrauktuve autoceƦa P64 posmƃ (attƉlƃ apakġƉjƃ rindƃ pa labi)  
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VES N1 -N7, kuras izvietotas vƉja parka ziemeƦrietumu daƦƃ, piegƃdei tiek izskatƛts autoceƦġ A6 

(RƛgaðDaugavpils ðKrƃslavaðBaltkrievijas robeģa (Pƃternieki)), nogrieģoties uz V712 (Jƃƨupeï

Keramzƛta rƸpnƛcaïNƛcgale) autoceƦu (skat. 1.16.a attƉlu), tƃlƃk izmantojot paġvaldƛbas autoceƦu 76-

3, kas savukƃrt pƃriet LVM meģa ceƦƃ (Betona lƛnija). AutoceƦa V712 posmƃ jƃġƣƉrso dzelzceƦa 

pƃrbrauktuve (skat. 1.16.b attƉlu).  

VƉja parka dienvidu, austrumu un ziemeƦaustrumu daƦƃ plƃnotƃs VES N8-N10 un N13 -N43 piegƃde 

paredzƉta pa autoceƦu A6 (RƛgaðDaugavpils ðKrƃslavaðBaltkrievijas robeģa (Pƃternieki)), 

nogrieģoties uz autoceƦu P64 (Viġƣi-Nƛcgale) (skat. 1.17.a un b attƉlu), turpinot marġrutu NƛcgalƉ pa 

Skolas ielu (skat. 1.17.c attƉlu). Turpinƃjumƃ ġƣƉrsojot dzelzceƦa pƃrbrauktuvi (skat. 1.17.d attƉlu) 

un turpinot marġrutu pa P64, nogrieģoties uz LVM meģa ceƦu (Lielais akmens-Riteƨovka), pie mƃjƃm 

ñCimdiƨiò. 

Potenciƃli tiek izskatƛta arƛ alternatƛva VES N8-N10 un N13 -N43 piegƃdei marġruts no valsts vietƉjƃ 

autoceƦa V682 (ĠpoƓiïArendole ïRimicƃni-Roģupe) puses, t.i., no vƉja parka ziemeƦu daƦas. Ġƃdƃ 

gadƛjumƃ no V682 aiz apdzƛvotas vietas Vingri nogrieģoties uz paġvaldƛbas autoceƦu RO-23  (skat. 

1.1 8. attƉlu) un turpinot marġrutu lƛdz LVM meģa ceƦam Keramzƛta rƸpnƛca-Meģvidi-Baznƛca.  

  

1.1 8. attƉls. VES N8ïN10 un N13 -N43 transportƉġanas alternatƛvais marġruts no vƉja parka 

ziemeƦu puses 

a) potenciƃlais pagrieziens no autoceƦa V682 uz paġvaldƛbas autoceƦa RO-23  (attƉlƃ pa kreisi) 

b) paġvaldƛbas autoceƦġ RO-23, skats uz krustojumu ar autoceƦu V682 (attƉlƃ pa labi) 

 

Saskaƨƃ ar konsultƃcijƃm ar Valsts SIA ñLatvijas valsts ceƦiò, kas veiktas IVN Ziƨojuma izstrƃdes 

laikƃ, vƉja elektrostaciju bƸvniecƛba pieƦaujama ƃrpus valsts autoceƦa ceƦa zemes nodalƛjuma joslas 

vismaz 1,5  reizes lielƃkƃ attƃlumƃ nekƃ vƉja elektrostacijas maksimƃlais augstums no valsts autoceƦu 

ass lƛnijas (Valsts SIA ñLatvijas valsts ceƦiò atbildes vƉstule Nr. 4.8 / 11268  no 17 .0 6.202 5. pievienota 

Ziƨojuma Elektroniskajos pielikumos  E-6) . Ƨemot vƉrƃ minƉtos nosacƛjumus, ParedzƉtƃs darbƛbas 

ietvaros neviena no VES netiek plƃnota tuvƃk par 450 m no valsts autoceƦu ass lƛnijƃm, tƃdƉjƃdi 

nodroġinot atbilstƛbu VSIA ñLatvijas valsts ceƦiò izvirzƛtajƃm prasƛbƃm.  

DetalizƉti VSIA ñLatvijas valsts ceƦiò tehniskie noteikumi vƉja parku bƸvprojektu izstrƃdei katrai 

atseviġƣai bƸvniecƛbas iecerei ir jƃpieprasa BƸvniecƛbas likumƃ noteiktajƃ kƃrtƛbƃ, izmantojot 

BƸvniecƛbas informƃcijas sistƉmu. Gadƛjumos, kad bƸs nepiecieġama jaunu pieslƉgumu izveide vai 

esoġo pieslƉgumu pƃrbƸve (t.sk. pagriezienu rƃdiusu pielƃgoġana lielgabarƛta kravu transportƉġanai), 

tie jƃprojektƉ un jƃsaskaƨo ar VSIA ñLatvijas valsts ceƦiò atbilstoġi normatƛvo aktu prasƛbƃm, tostarp 

MK 07.07.2008. not . Nr.  505 ñNoteikumi par paġvaldƛbu, komersantu un mƃju ceƦu pievienoġanu 

valsts autoceƦiemò. IVN ietvaros pieƨemts, ka, ƨemot vƉrƃ transportƉjamo konstrukciju gabarƛtus, 

var rasties nepiecieġamƛba izvƉrtƉt un, ja nepiecieġams, pƃrbƸvƉt atseviġƣus pieslƉgumus pie valsts 

autoceƦiem P64 un V712. 

VƉja parka bƸvniecƛbai izmantojamie autoceƦi un pƃrbƸvƉjamo autoceƦu iespƉjamie risinƃjumi 

SƃkotnƉjƃ pamatnovietojuma jeb A alternatƛvas gadƛjumƃ sniegti 1. 19. attƉlƃ.  
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1. 19 . attƉls. VƉja parka bƸvniecƛbai izmantojamie autoceƦi un pƃrbƸvƉjamo autoceƦu iespƉjamie 

risinƃjumi (SƃkotnƉjais pamatnovietojums jeb A alternatƛva)  

*paġvaldƛbas autoceƦu nosaukumi iegƸti no spƉkƃ esoġajiem novadu teritorijas plƃnojumiem 

 

Montƃģas laukuma izbƸve 

Katras VES uzstƃdƛġanai ir nepiecieġams izveidot montƃģas laukumu. Montƃģas laukums ir teritorija, 

kurƃ bƸvniecƛbas periodƃ tiek izvietotas celtƨu un citas smagƃs tehnikas platformas, VES 

komplektƉjoġƃs sastƃvdaƦas un ar bƸvniecƛbu saistƛtas palƛgiekƃrtas un transporta vienƛbas, kƃ arƛ 

personƃla uzturƉġanƃs un materiƃlu novietoġanas zonas (VES montƃģas laukuma shematisks 

plƃnojums sniegts 1.20. attƉlƃ). 

VES montƃģas laukumu izmƉrs un konfigurƃcija ir atkarƛga no izvƉlƉtƃ VES modeƦa un bƸvniecƛbas 

tehnoloƓiskajiem risinƃjumiem (piemƉram, izmantotƃs montƃģas tehnikas, loƓistikas organizƃcijas, 

reljefa ƛpatnƛbƃm un rotora montƃģas metodes). IVN ietvaros ietekmes izvƉrtƉġanai ap katru plƃnoto 

VES novietojumu ir noteikta potenciƃlƃ darbƛbas teritorija ï taisnstƸrveida zona ar aptuveniem 

izmƉriem 280 m Ĭ 95 m. Ġƛ teritorija ietver montƃģas laukumu, tehnikas novietojumu, pagaidu 

manevrƉġanas un materiƃlu izvietoġanas zonas, kƃ arƛ nodroġina rezervi iespƉjamo tehnisko 

risinƃjumu precizƉġanai turpmƃkajƃs projektƉġanas stadijƃs. 

Vienlaikus faktiskƃ apbƸves/montƃģas laukuma platƛba, ƨemot vƉrƃ lielƃkƃ no IVN ietvaros 

vƉrtƉtajiem VES modeƦiem (Nordex N175 ) tehniskos parametrus, pieƨemta lƛdz 0,81 ha. Ap vienas 
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VES izbƸves vietu potenciƃli izcƉrtamƃ meģa platƛba var sasniegt lƛdz 1,79 ha, neietverot pievedceƦu 

izbƸvei nepiecieġamƃs teritorijas. 

VES konstrukcijas montƃģai tiek izmantoti vairƃki celtƨi, no kuriem nozƛmƛgƃkie ir galvenais montƃģas 

celtnis un palƛgceltnis torƨa apakġƉjo sekciju uzstƃdƛġanai. Ġie celtƨi spƉj pacelt ƛpaġi smagas un liela 

izmƉra konstrukcijas un bƸvniecƛbas laikƃ tiek pƃrvietoti parka teritorijƃ pusizjauktƃ stƃvoklƛ. 

Montƃģas laukuma segums celtƨu platformai paredzƉtajƃ vietƃ tiek veidots no sablƛvƉta grants 

ġƣembu materiƃla vai pagaidu dzelzsbetona vai tƉrauda plƃksnƉm, kas atbilst noteiktas slodzes 

nestspƉjas rƃdƛtƃjiem (piem., pievedceƦu un galvenƃ celtƨa darba laukuma pamatnes slodzes 

nestspƉjai jƃbƸt lielƃkai par 250 kN/m2). Kopumƃ viena montƃģas laukuma pamatnes izbƸvei 

nepiecieġamƃ minerƃlmateriƃla apjoms ï lƛdz 2 000 m 3 (sablƛvƉtƃ veidƃ). Celtƨu nostiprinƃġanas 

metodes (atbalsta metodes) bƸvniecƛbas teritorijƃ ir atkarƛgas no izmantojamƃ celtƨa tipa. 

PƉc VES uzstƃdƛġanas montƃģas laukumi tiek rekultivƉti, saglabƃjot tikai VES torƨa pamata laukumu 

un apkalpei nepiecieġamo teritoriju (teritorija, kurai tiks veikta zemes lietoġanas veida maiƨa 

(transformƃcija)) . 

 

 

1. 20. attƉls. VES montƃģas laukuma shematisks attƉls 

 

1.4.4.  Inģenierkomunikƃciju izbƸve 

Saraģotƃs elektroenerƓijas nodoġanai kopƉjƃ elektropƃrvades tƛklƃ paredzƉts izbƸvƉt jaunas 

elektropƃrvades kabeƦlƛnijas, kuras, ievƉrojot EnerƓƉtikas likuma 21. panta nosacƛjumus, iespƉju 

robeģƃs plƃnots izvietot zem jaunbƸvƉjamo pievedceƦu un esoġo autoceƦu klƃtnes vai to nodalƛjuma 

joslƃs (t.i. ï zem zemes) , ciktƃl to pieƦauj citi normatƛvie akti. PaġreizƉjƃ plƃnojumƃ meģa zemƉs 

kabeƦtraġu izbƸve ƃrpus esoġajiem vai plƃnotajiem pievedceƦiem netiek paredzƉta, lƛdz ar to tieġi ar 

kabeƦtraġu izbƸvi saistƛtie izcirġanas darbi netiek paredzƉti. VƉja parka teritorijƃ VES savstarpƉjai 

savienoġanai plƃnots izbƸvƉt vidƉjƃ sprieguma (33 kV) elektropƃrvades kabeƦlƛnijas. 

ElektroenerƓijas pƃrvades kabeƦi tiks ierƛkoti, izveidojot tranġejas vai vietƃs, kur bƸs nepiecieġams 

apiet dabiskus vai mƃkslƛgus ġƣƉrġƦus, vai ġƣƉrsojot autoceƦus, kabeƦu ierƛkoġana tiks veikta ar 

caurdurġanas metodi. Caurdurġanas (jeb ï beztranġeju) metodes nepiecieġams izmantot arƛ vietƃs, 

kur saskaƨƃ ar vides ekspertu atzinumu tiks skartas ES nozƛmes biotopu teritorijas vai konstatƉtƃs 

aizsargƃjamo augu atradnes. Jƃnorƃda, ka vƉja parka ziemeƦaustrumu daƦas pieslƉgums 
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apakġstacijai ġƣƉrsos Natura  2000  teritoriju, lƛdz ar to ġajƃ posmƃ jƃizmanto tikai bez tranġeju metodi, 

lai nodroġinƃtu minimƃlu ietekmi uz aizsargƃjamƃm dabas vƉrtƛbƃm. 

Precƛzs kabeƦu traġu novietojums ġajƃ projekta stadijƃ nav noteikts un tiks precizƉts BƸvprojekta 

izstrƃdes laikƃ. Ƨemot vƉrƃ, ka kabeƦu traġu precƛzs izvietojums tiks noteikts BƸvprojekta 

sagatavoġanas etapƃ, biotopu skartƃs platƛbas var mainƛties, tƃdƉƦ tehniskie risinƃjumi to ġƣƉrsoġanai 

tiks precizƉti nƃkamajƃ projekta posmƃ, un bƸs jƃsaskaƨo ar sertificƉtiem biotopu ekspertiem.  VES 

parka ñNƛcgaleò inģenierkomunikƃciju aptuvenais plƃnojums sniegts 1.2 1. attƉlƃ.  

ElektroenerƓijas pƃrvades kabeƦu ieguldƛjuma dziƦums tiks noteikts atbilstoġi normatƛvo aktu 

prasƛbƃm un nozares standartiem. KabeƦu trases tiks plƃnotas iespƉjami ƛsƃkƃs konfigurƃcijƃs, 

optimizƉjot savienojumus starp VES un nodroġinot to pieslƉgumu apakġstacijai.  

Turbƛnu iekġƉjƃs sistƉmƃs galvenokƃrt tiek izmantoti vara kabeƦi, savukƃrt savienojoġajƃs kabeƦlƛnijƃs 

starp VES un apakġstaciju ï alumƛnija kabeƦi. 

Datu pƃrraides nodroġinƃġanai tiks izbƸvƉts optisko ġƣiedru kabeƦu tƛkls, kas savienos katru VES ar 

centrƃlo vadƛbas sistƉmu. Optiskie kabeƦi tiks izvietoti kopƉjƃ trasƉ ar elektropƃrvades kabeƦiem. 

VƉja parka teritorijƃ paredzƉts izbƸvƉt jaunu 330 kV apakġstaciju un enerƓijas uzkrƃġanas sistƉmu 

(BESS). Apakġstacija tiks savienota ar esoġo AS ñAugstsprieguma tƛklsò 330 kV elektropƃrvades lƛniju, 

paredzot pieslƉgumu esoġajai lƛnijai KrustpilsïLƛksna. Precƛzs pieslƉguma risinƃjums un vieta tiks 

noteikta turpmƃkajos projektƉġanas posmos, saskaƨƃ ar pƃrvades sistƉmas operatora nosacƛjumiem. 

 

1.2 1. attƉls. VES parka ñNƛcgaleò inģenierkomunikƃciju aptuvenais plƃnojums 

 

Saskaƨƃ ar IVN Ziƨojuma izstrƃdes laikƃ veiktajƃm konsultƃcijƃm ar AST, potenciƃlo pieslƉgumu ir 

iespƉjams veidot, "iegrieģoties" esoġajƃ elektropƃrvades 330 kV gaisvad u elektrolƛnijƃ LNr. 311  

(Krustpils ï Lƛksna). Precƛzu pieslƉguma vietu un pieslƉguma risinƃjumu AST varƉs pateikt, kad tiks 
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saƨemts pieteikums no ParedzƉtƃs darbƛbas ierosinƃtƃjas, kurƃ bƸs norƃdƛta precƛza, nevis indikatƛva 

pieslƉguma vieta pƃrvades tƛklam (AST atbildes vƉstule Nr. 2.5/2025/ 3179  no 06 .0 8.202 5. 

pievienota Ziƨojuma Elektroniskajos pielikumos  E-6).   

ParedzƉtƃs darbƛbas apkƃrtnƉ esoġo augstsprieguma elektrotƛklu izvietojums sniegts 1.2 2. attƉlƃ.  

 

1. 22. attƉls. ParedzƉtƃs darbƛbas apkƃrtnƉ esoġie augstsprieguma elektrotƛkli 

 

Cita veida inģenierkomunikƃcijas, kƃ Ƹdensapgƃdes, sadzƛves kanalizƃcijas vai siltumapgƃdes 

risinƃjumi vƉja parka ekspluatƃcijas periodƃ nav nepiecieġami, jo pastƃvƛga personƃla klƃtbƸtne 

netiek paredzƉta. Parka bƸvniecƛbas laikƃ tiks izvietoti pagaidu uzturƉġanƃs vagoniƨi darbiniekiem. 

Dzeramais Ƹdens tiks piegƃdƃts fasƉtƃ veidƃ, savukƃrt teritorijƃ uzstƃdƛtas biotualetes, kas pƉc 

bƸvniecƛbas procesa pabeigġanas tiks aizvestas. 

  

1.4.5.  VES pamatu izbƸve 

VES pamatu  konstrukcijas uzbƸve un tehniskie risinƃjumi ir atkarƛgi no uzstƃdƃmƃ VES modeƦa, torƨa 

augstuma, grunts nestspƉjas rƃdƛtƃjiem, vƉja raksturlielumiem u.c. faktoriem. VES pamatu galvenie 

veidi ir monolƛta dzelzsbetona gravitƃcijas pamati un pƃƦu pamati. BƸvprojekta izstrƃdes laikƃ tiek 

nodroġinƃta Ɠeotehniskƃ izpƉte katrƃ plƃnotƃ VES izvietoġanas vietƃ un jaunbƸvƉjamo pievedceƦu 

trasƉs, novƉrtƉjot teritorijas grunts mehƃniski-tehniskƃs ƛpaġƛbas. Gadƛjumƃ, ja VES plƃnotajƃs vietƃs 

tiks konstatƉtas vƃjas nestspƉjas gruntis, VES konstrukcijas noturƛbai jƃnodroġina pƃƦu pamati. 

Atkarƛbƃ no plƃnotƃs slodzes pƃƦu pamatu dziƦums var mainƛties no 7 lƛdz 20 m. PƃƦu pamati tiek 

ierƛkoti ar urbġanas tehnoloƓiju. Stipras nestspƉjas grunġu gadƛjumƃ pƃƦu garums var bƸt krietni 

mazƃks vai arƛ ï izvƉlƉts monolƛta dzelzsbetona gravitƃcijas pamatu veids.  
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VES pamatu izbƸve tiek uzsƃkta pƉc pievedceƦu un laukumu izbƸves.  

PƉc pamatu ierƛkoġanas tiek bƸvƉta VES pamatne (pamatnes shematisks zƛmƉjums sniegts 

1. 23. attƉlƃ). Tƃs rƃdiuss apakġƉjƃ daƦƃ ir aptuveni 10 m, kopƉjƃs konstrukcijas augstums (gan 

virszemes, gan iedziƦinƃjuma zemƉ daƦai) ï aptuveni 3 m  (konkrƉti izmƉri ir atkarƛgi no VES modeƦa). 

Pamatnes konstrukcija tiek veidota no monolƛtƃ betona ar dzelzsbetona stiegrojumu. Indikatƛvi viena s 

VES pamatnes izbƸvei nepiecieġami izejmateriƃli lƛdz 1 000  m 3 betona un vidƉji lƛdz 125 tonn ƃm 

tƉrauda armatƸras. Precƛzs apjoms atkarƛgs no risinƃjuma. 

 

 

1. 23. attƉls. VES turbƛnas pamatnes shematisks attƉlojums 

 

1.4.6.  VES piegƃde, uzstƃdƛġana un testƉġana 

VƉja turbƛnu piegƃde no raģotƃja lƛdz to uzstƃdƛġanas vietai ir sareģƓƛts un detalizƉti plƃnots process. 

VES konstrukcijas elementi uz to uzstƃdƛġanas vietƃm Augġdaugavas novad ƃ tiks piegƃdƃti pa valsts 

un paġvaldƛbas koplietoġanas ceƦiem no kƃdas no Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas  ostƃm, savukƃrt 

vietƉjƃ lƛmenƛ tiks izmantoti esoġie vai jaunizbƸvƉtie pievedceƦi. Droġai un atbildƛgai piegƃdes 

nodroġinƃġanai tiks izstrƃdƃts Piegƃdes plƃns un Satiksmes organizƉġanas shƉma, kas tiks saskaƨota 

ar atbildƛgajƃm institƸcijƃm ï vietƉjo paġvaldƛbu un ceƦu ƛpaġniekiem. Turbƛnu piegƃdei tiks izmantoti 

specializƉtu loƓistikas uzƨƉmumu pakalpojumi, nepiecieġamƛbas gadƛjumƃ piesaistot tos arƛ no citƃm 

Eiropas Savienƛbas valstƛm. DetalizƉta piegƃdes marġruta izpƉte tiks veikta pƉc IVN procesa 

pabeigġanas. Plƃnotais (provizoriskais) VES piegƃdes marġruts redzams Ziƨojuma 13. pielikumƃ. 

SƃkotnƉji tika izvƉrtƉta iespƉja daƦu no vƉja elektrostaciju izbƸvei nepiecieġamajƃm iekƃrtƃm un 

komponentƉm transportƉt, izmantojot Latvijƃ esoġo dzelzceƦa infrastruktƸru. TomƉr, ƨemot vƉrƃ 

veiktƃs konsultƃcijas ar dzelzceƦa infrastruktƸras operatoru, tika konstatƉts, ka tehnisko 

ierobeģojumu dƉƦ ġƃds risinƃjums nav pilnƛbƃ realizƉjams. Proti, atseviġƣu VES komponentu gabarƛti 

un masa neatbilst dzelzceƦa pƃrvadƃjumu iespƉjƃm, kƃ arƛ projekta teritorijai tuvƃkajƃs stacijƃs nav 

nodroġinƃta atbilstoġa infrastruktƸra negabarƛta kravu pieƨemġanai un pƃrkrauġanai. Lƛdz ar to VES 

komponentu transportƉġanai tiks izmantots autotransports. 

Pirms VES konstrukciju piegƃdes tiks veikts testa brauciens (t.i. lielgabarƛta transporta, kurġ piegƃdƃs 

turbƛnas, brauciens bez kravas). Testa brauciens ir svarƛgs plƃnoġanas posms, lai pƃrliecinƃtos, ka 

piegƃdƃjamƃs turbƛnas var droġi un veiksmƛgi nogƃdƃt lƛdz gala atraġanƃs vietai, identificƉjot 

potenciƃlos riskus un ġƣƉrġƦus. Testa brauciens ietver sekojoġus posmus: 

Á marġruta izpƉte. Pirms testa brauciena ir jƃveic detalizƉta izpƉte marġrutam, pa kuru plƃno 

nogƃdƃt turbƛnas. Jƃapsver ceƦa stƃvoklis, ceƦu platums, tiltu un tuneƦu ġƣƉrsoġana, nogƃzes 

un citas teritoriƃlƃs ƛpatnƛbas, kas varƉtu ietekmƉt transporta droġƛbu un efektivitƃti; 

Á transporta sagatavoġana. TransportlƛdzekƦi, kas tiks izmantoti vƉja turbƛnu pƃrvadƃġanƃ, tiek 

pƃrbaudƛti un sagatavoti testa braucienam. Tas ietver speciƃlu kravas transporta, speciƃlu 

piekabju vai vƉja turbƛnu specifiskas transporta sistƉmas sagatavoġanu; 

Á svars un izmƉri. Testa brauciena laikƃ mƉra turbƛnas svaru, izmƉrus un centra masas punktu, 

lai noteiktu, vai t as atbilst transportlƛdzekƦu un ceƦu ierobeģojumiem; 

Á transporta vadƛtƃju un personƃla apmƃcƛba. Transporta vadƛtƃjiem un citam personƃlam, kas 

iesaistƛts turbƛnu piegƃdƉ un uzstƃdƛġanƃ, var bƸt nepiecieġama ƛpaġa apmƃcƛba un 

sagatavoġana, lai veiktu sareģƓƛto un atbildƛgo darbu; 
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Á testa brauciens. PƉc visu sagatavoġanas posmu pabeigġanas tiek veikts faktiskais testa 

brauciens, lai novƉrtƉtu transporta vadƛtƃju prasmes un transportlƛdzekƦu piemƉrotƛbu. Testa 

braucienƃ var bƸt iekƦautas daģƃdas situƃcijas, piemƉram, slikti laika apstƃkƦi, ceƦu neƉrtƛbas 

vai teritorijas ar ierobeģotu piekƦuvi; 

Á analƛze un uzlabojumi. PƉc testa brauciena notiek detalizƉta analƛze, lai novƉrtƉtu veiktos 

pasƃkumus un identificƉtu jebkƃdas problƉmas vai trƸkumus. Ja nepiecieġams, tiek veikti 

uzlabojumi un korekcijas, lai optimizƉtu piegƃdes procesu un palielinƃtu transporta droġƛbu. 

 

Lielgabarƛta kravu piegƃde var tikt organizƉta arƛ nakts laikƃ, kad satiksmes intensitƃte ir zemƃka, 

tƃdƉjƃdi samazinot ietekmi uz kopƉjo satiksmes plƸsmu un paaugstinot transportƉġanas droġƛbu. 

Lai nodroġinƃtu droġu un atbilstoġu VES lielgabarƛta konstrukciju piegƃdi, pƃrvietoġanƃs un 

piev edceƦu minimƃlajam platumam jƃbƸt vismaz 4,5 -  6 m, pieƦaujamajai ass slodzei 12 t. Pagrieziena 

rƃdiuss rotora lƃpstiƨas piegƃdei ir Rmin  Ó45 m (skat. 1. 24. attƉlu), un pagrieziena rƃdiusƃ veƓetƃcija 

nedrƛkst bƸt augstƃka par 30 cm.  

 

1. 24. attƉls. PiemƉrs ar turbƛnas lƃpstiƨas piegƃdi, veicot pagriezienu 

(ekrƃnuzƨƉmums no https://www.windsystemsmag.com/) 

 

 

1.25. attƉls. PiemƉrs ar VES montƃģas laukumu un turbƛnas uzstƃdƛġanas procesu 

(ekrƃnuzƨƉmums no Quantum Tech HD) 

 

VƉja turbƛnu tehnoloƓiskƃs detaƦas uz to uzstƃdƛġanas vietƃm tiek piegƃdƃtas pa daƦƃm (saskaƨƃ ar 

izstrƃdƃto Piegƃdes plƃnu). PƉc turbƛnu detaƦu piegƃdes tƃs tiek novietotas VES montƃģas laukumƃ 

(skat. 1. 20. attƉlu). Turbƛnu detaƦu montƃģas procesƃ tiek izmantots krƃna celtnis augstumƃ lƛdz 100 

un vairƃk metru, kas nostiprinƃts uz celtƨa platformas. VES uzstƃdƛġanai izmantotie krƃna celtƨi spƉj 

pacelt smagu svaru un novietot to precƛzƃs pozƛcijƃs. Krƃna celtƨi tiek izmantoti, lai uzstƃdƛtu vƉja 
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turbƛnu lielƃs komponentes, gan arƛ, lai veiktu citus smagus celġanas darbus turbƛnu montƃģas laikƃ 

(skat. 1. 25. attƉlu). Turbƛnu uzstƃdƛġanu nodroġina nozarƉ profesionƃli celtniecƛbas uzƨƉmumi, 

vadoties pƉc izstrƃdƃtƃ VES uzstƃdƛġanas plƃna. Vienas VES uzstƃdƛġanai nepiecieġamais laiks parasti 

ir ne ilgƃks par 5 ï 7 dienƃm, tomƉr uzstƃdƛġanas procesƃ liela nozƛme ir laika apstƃkƦiem. 

Uzstƃdƛġanas process var aizkavƉties, ja uzstƃdƛġanai paredzƉtajƃ laikƃ ir novƉrojams liels vƉja 

ƃtrums, kas ierobeģo iespƉjas droġi veikt VES montƃģu. 

PƉc VES bƸvniecƛbas pabeigġanas tiek veikta tƃs darbƛbas testƉġana un pƃrbaudes, lai nodroġinƃtu, 

ka elektrostacija darbojas efektƛvi, droġi un atbilst visiem tehniskajiem standartiem un noteikumiem. 

Pƃrbaudes testi ietver ï elektroenerƓijas raģoġanas testus (iekƃrtu darbƛba, VES testƉġana pie 

daģƃdiem vƉja apstƃkƦiem u.c.), elektroenerƓijas pieslƉguma tests (VES ï elektropƃrvades kabeƦu 

lƛnija), droġƛbas pƃrbaudes, elektromagnƉtiskƃ saderƛba (pƃrbauda, vai vƉja elektrostacija neizraisa 

traucƉjumus citƃm elektroniskƃm ierƛcƉm un elektroenerƓijas tƛklam), kvalitƃtes kontroles sistƉma 

u.c.  

 

1.4.7.  Teritorijas rekultivƃcija 

PƉc bƸvdarbu pabeigġanas daƦa no bƸvniecƛbas laikƃ izmantotajƃm teritorijƃm tiks rekultivƉta un 

atkƃrtoti izmantota saimnieciskajai darbƛbai, nemainot to zemes lietoġanas veidu. Tas nozƛmƉ, ka 

teritorijas tiks atjaunotas un turpmƃk varƉs tikt izmantotas meģsaimnieciskajai darbƛbai (skat. 1.4.1. 

nodaƦu -  Meģaudzes izcirġana un zemes lietoġanas veida maiƨa) . 

Tiek paredzƉts, ka gan VES montƃģas, gan centralizƉto izejmateriƃlu un bƸvtehnikas 

uzglabƃġanas/izvietoġanas laukumu pamatnes tiks veidotas no atbilstoġi plƃnotai slodzei sagatavota 

un noblƛvƉta grants/ġƣembu materiƃla. Teritorijas rekultivƃcijas laikƃ ġis materiƃls tiks novƃkts 

(norakts) un izmantots piev edceƦu izveidei un/vai esoġo ceƦu uzlaboġanas darbiem.  

PƉc materiƃla noƨemġanas laukuma robeģƃs tiks noƨemts grunts paraugs (viens kompleksais 

paraugs) kvalitƃtes kontrolei. Tas tiks darƛts ar nolƸku, lai novƉrtƉtu, vai bƸvdarbu laikƃ nav 

pasliktinƃjusies grunts kvalitƃte (ƨemot vƉrƃ, ka bƸvdarbu laikƃ montƃģas laukumƃ ir liels skaits 

bƸvtehnikas un transportlƛdzekƦu, kas potenciƃli var radƛt lokƃlu grunts piesƃrƨojumu ar naftas 

produktiem). Ja grunts kvalitƃte atbildƛs MK 25.10.2005. not. Nr. 804 ñNoteikumi par augsnes un 

grunts kvalitƃtes normatƛviemò prasƛbƃm, teritorija tiks atjaunota ar grunts  materiƃlu, kas pirms 

bƸvdarbu uzsƃkġanas tiks norakts un uzglabƃts atbƉrtnƉs montƃģas laukuma pieguƦoġajƃ joslƃ. 

Gadƛjumƃ, ja grunts paraugos bƸs piesƃrƨojuma pazƛmes, tiks veikta atkƃrtota teritorijas grunts 

kvalitƃtes kontrole un nokonturƉts piesƃrƨotƃs grunts apgabals. Piesƃrƨotƃ grunts tiks norakta, 

novietota  atbilstoġƃ uzglabƃġanas vietƃ un nodota tƃlƃkai apsaimniekoġanai bƛstamo atkritumu 

apsaimn iekotƃjam.  

 

1.4.8.  Radƛto atkritumu apsaimniekoġana 

Atkritumu veidoġanos paredzƉtƃs darbƛbas ietvaros iespƉjams iedalƛt trƛs posmos: 

Á bƸvniecƛbas periodƃ, 

Á VES ekspluatƃcijas periodƃ, 

Á pƉc VES ekspluatƃcijas perioda pabeigġanas. 

 

Visos posmos raduġies atkritumi tiks apsaimniekoti , ievƉrojot ñAtkritumu apsaimniekoġanas likumaò 

(2010.) , MK 18.02.2021. not. Nr.  113 ñAtkritumu un to pƃrvadƃjumu uzskaites kƃrtƛbaò noteiktƃs 

prasƛbas, kƃ arƛ paġvaldƛbu, kuru teritorijƃs tiks veikta ParedzƉtƃ darbƛba, saistoġajos atkritumu 

apsaimniekoġanas noteikumos noteiktƃs prasƛbas12 .  

 
12  Augġdaugavas novada paġvaldƛbas domes 2022. gada 27. janvƃra saistoġie noteikumi Nr. 31 
ñPar sadzƛves atkritumu apsaimniekoġanu Augġdaugavas novadƃò 
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Atkritumu apsaimniekoġana VES bƸvniecƛbas periodƃ 

VES bƸvniecƛbas periodƃ veidosies sadzƛves un bƸvniecƛbas atkritumi. Nelielƃ apjomƃ var veidoties 

arƛ bƛstamie atkritumi. BƸvniecƛbas/montƃģas laukumƃ tiks izveidota zona atkritumu savƃkġanai -  

atseviġƣi konteineros tiks uzkrƃti sadzƛves un bƸvniecƛbas atkritumi, kƃ arƛ paredzƉta vieta bƛstamo 

atkritumu savƃkġanai (piem., ar naftas produktiem piesƸcinƃtas lupatas, iepakojums u.c.). 

ParedzƉtƃs darbƛbas ierosinƃtƃja slƉgs lƛgumus ar operatoriem, kas ir saƨƉmuġi atbilstoġas atƦaujas 

atkritumu pƃrvadƃġanai un apsaimniekoġanai, t.sk. darbƛbƃm ar bƛstamajiem atkritumiem.  

 

VES ekspluatƃcijas laikƃ raduġos atkritumu apsaimniekoġana 

VES ekspluatƃcijas laikƃ radƛsies tikai raģoġanas tipa atkritumi, kƃ piem., konstruktƛvo detaƦu 

nomaiƨa, ja bƸs nepiecieġams, vai industriƃlo eƦƦu nomaiƨa Ɠeneratorƃ un piedziƨas vƃrpstƃ. Ġos 

pakalpojumus veiks VES iekƃrtu apkalpojoġs uzƨƉmums, un raduġies atkritumi tiks apsaimniekoti 

saskaƨƃ ar normatƛvo aktu prasƛbƃm ï nodoti atkritum u apsaimniekotƃjiem, kas saƨƉmuġi ġajƃ jomƃ 

regulƉjoġas atƦaujas.  

 

VES iekƃrtu demontƃģa pƉc ekspluatƃcijas perioda beigƃm 

VES ekspluatƃcijas laiks parasti ir 25 ï30 gadi. Ġobrƛd VES raģotƃji ir gatavi piedƃvƃt arƛ apkalpoġanas 

lƛgumus 35 gadu darbƛbas ciklam. Labi uzturƉtu staciju var ekspluatƉt arƛ ilgƃk, ja ieguvumi no 

stacijas saraģotƃs enerƓijas realizƉġanas ir lielƃki par uzturƉġanas un modernizƃcijas izmaksƃm. PƉc 

ġƛ perioda beigƃm VES var tikt demontƉts un teritorija rekultivƉta, vai arƛ ï esoġƃ VES vietƃ uzstƃdƛts 

tehnoloƓiski progresƛvƃks modelis un turpinƃta elektroenerƓijas ieguve.  

Saskaƨƃ ar raģotƃja VESTAS pƉdƉjƃm aktualitƃtƉm, tiek piedƃvƃts jauns risinƃjums turbƛnu lƃpstiƨu 

pƃrstrƃdƉ pƉc to ekspluatƃcijas perioda pabeigġanas. Turbƛnu lƃpstiƨas tiek raģotas uz epoksƛdsveƣu 

bƃzes, un to pƃrstrƃde pƉc kalpoġanas laika beigƃm lƛdz ġim bija ierobeģota, lielƃkoties tƃs tika 

utilizƉtas atkritumu poligonos. Ġobrƛd ir radƛts jauns ƣƛmisks process, kas var sadalƛt epoksƛdsveƣus 

atkƃrtoti izmantojamos komponentos, t.i., izgatavot jaunas lƃpstiƨas industrijas vajadzƛbƃm. 

Ƣƛmiskais process ir pƉtƛts un radies inovatƛva projekta ietvaros, kurƃ piedalƛjuġies gan ZiemeƦvalstu 

otrreizƉjƃs pƃrstrƃdes lƛderis Stena Recycling , gan globƃlais epoksƛda raģotƃjs Olin, gan akadƉmiskƃs 

vides pƃrstƃvji no Dƃnijas un CETEC (Circular Economy for Thermosets Epoxy Composites ) 

iniciatƛvas, kƃ arƛ VESTAS.  

Savukƃrt, VES pamatne (jeb ñpƉdaò) tiks apsaimniekota atbilstoġi likumdoġanas prasƛbƃm. 

PiemƉram, var tikt izrakta un  beton s pƃrstrƃdƃts kƃ bƸvgruģi un atkƃrtoti izmantoti.  

BESS demontƃģas gadƛjumƃ bƸtiskƃkƃ ir litija jonu bateriju utilizƃcija. JƃatzƛmƉ, ka litija jonu 

baterijas, ƛpaġi savƃ dzƛves cikla beigu posmƃ var radƛt paaugstinƃtu ugunsbƛstamƛbu un tƃs 

nepiecieġams pareizi apsaimniekot, lai izvairƛtos no to uzliesmoġanas vai elektrolƛta noplƸdes. Litija 

jonu bateriju sastƃvƃ ietilpst tƃdi vƉrtƛgi materiƃli kƃ litijs, niƣelis, kobalts, alumƛnijs, dzelzs, 

mangƃns, grafƛts, varġ, kurus iespƉjams izmantot jaunu bateriju raģoġanƃ. Ġobrƛd pieejamƃs litija 

jonu bateriju pƃrstrƃdes tehnoloƓijas ir to pilnƛga vai daƦƉja samalġana, kausƉġana (pirometalurƓija) 

vai skaloġana (hidrometalurƓija)13 . KausƉġanas un skaloġanas metodes var savstarpƉji kombinƉt 

materiƃlu atgƸġanai. PƉc kausƉġanas vai skaloġanas reƓenerƉtie metƃli ir jƃapstrƃdƃ tƃlƃk, lai no 

tiem izgatavotu jaunas baterijas.  Ġajƃ brƛdƛ apstrƃde ir lƛdzƛga vai identiska akumulatora komponentu 

 
13  Z.J.Baum et al. Lithium -Ion Battery RecyclingόOverview of Techniques and Trends 2022  

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.1c02602  
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izgatavoġanai no nepƃrstrƃdƃtiem metƃliem. Bateriju pƃrstrƃdes uzƨƉmumi uzskata, ka tie spƉj 

pƃrstrƃdƃt lƛdz 80 % no baterijas un atgƸt ap 95 % no vƉrtƛgajiem metƃliem14 .  

JƃatzƛmƉ, ka litija jonu pƃrstrƃdes tehnoloƓijas ir attƛstƛbas sƃkumposmƃ. Laika gaitƃ tƃs pilnveidosies  

un kƦƸs efektƛvƃkas. Patlaban Latvijai tuvƃkƃs ġƃda tipa bateriju pƃrstrƃdes rƸpnƛcas atrodas Vƃcijƃ 

un Somijƃ.  

Atkritumu raġanƃs VES bƸvniecƛbas, ekspluatƃcijas un demontƃģas vai pƃrbƸves laikƃ ir saistƛta ar 

iespƉjamu ietekmi uz vidi, kas galvenokƃrt var rasties atkritumu uzglabƃġanas, pƃrvadƃġanas un 

turpmƃkas apsaimniekoġanas procesƃ. TomƉr, ƨemot vƉrƃ paredzamos atkritumu apjomus un to 

apsaimniekoġanu atbilstoġi normatƛvo aktu prasƛbƃm, ġƛ ietekme vƉrtƉjama kƃ neliela. IespƉjamƃ 

ietekme galvenokƃrt var bƸt saistƛta ar atkritumu pagaidu uzglabƃġanu bƸvdarbu vai apkopes darbu 

laikƃ, kƃ arƛ ar to transportƉġanu uz turpmƃkas apstrƃdes vai apglabƃġanas vietƃm. 

BƸtiska daƦa VES bƸvniecƛbas un demontƃģas laikƃ raduġos materiƃlu ir pƃrstrƃdƃjami vai atkƃrtoti 

izmantojami, piemƉram, metƃla konstrukcijas, kabeƦi un betona elementi. Atseviġƣi materiƃli, kas 

ġobrƛd ir ierobeģoti pƃrstrƃdƃjami, var tikt utilizƉti atbilstoġi normatƛvo aktu prasƛbƃm. Vienlaikus, 

attƛstoties atkritumu pƃrstrƃdes tehnoloƓijƃm, paredzams, ka nƃkotnƉ arvien lielƃku daƦu ġƃdu 

materiƃlu bƸs iespƉjams pƃrstrƃdƃt vai izmantot atkƃrtoti. 

Ietekmes uz vidi novƉrtƉjuma ietvaros nav konstatƉta nepiecieġamƛba noteikt specifiskus 

monitoringa vai ietekmes mazinƃġanas pasƃkumus, ja atkritumu apsaimniekoġana tiek nodroġinƃta 

atbilstoġi normatƛvo aktu prasƛbƃm. 

 

1.5.  Ar v Ɖja elektrostacijƃm saistƛto inģeniertƛklu aizsargjoslas  

Saskaƨƃ ar grozƛjumiem Aizsargjoslu likumƃ, kas pieƨemti 2022. gada 6. oktobrƛ, ap vƉja 

elektrostacijƃm nav nosakƃmas droġƛbas aizsargjoslas.  

Aizsargjoslas nosakƃmas ap vƉja parka ekspluatƃcijai nepiecieġamo elektropƃrvades infrastruktƸru 

ï elektrisko, elektronisko sakaru tƛkliem, to iekƃrtƃm un bƸvƉm. Saskaƨƃ ar Aizsargjoslu likumu: 

Á ap transformatoru apakġstacijƃm un BESS tiek noteikta 1 m plata ekspluatƃcijas aizsargjosla 

(Aizsargjoslu likuma 16. panta (2) 5) -  ap elektrisko tƛklu sadales iekƃrtƃm, fƛderu punktiem 

un transformatoru apakġstacijƃm ð zemes gabals un gaisa telpa, ko norobeģo nosacƛta 

vertikƃla virsma 1 metra attƃlumƃ ƃrpus ġo iekƃrtu noģogojuma vai to vistƃlƃk izvirzƛto daƦu 

projekcijas uz zemes vai citas virsmas ) ;  

Á gar elektrisko tƛklu kabeƦu lƛnijƃm tiek noteikta ekspluatƃcijas aizsargjosla 1 m platumƃ no 

kabeƦa lƛnijas ass uz katru pusi, savukƃrt meģa teritorijƃs ï 1,5 m attƃlumƃ no kabeƦa lƛnijas 

ass uz katru pusi (skat. 1.26. attƉlu). 

Citas aizsargjoslas, kas bƸtu nosakƃmas VES parka darbƛbai, saskaƨƃ ar esoġƃs likumdoġanas 

prasƛbƃm, nav nepiecieġamas.  

 

1.26. attƉls. Elektrisko tƛklu kabeƦu lƛnijƃm noteiktƃs aizsargjoslas meģu teritorijƃs 

 
14  https://www.fortum.com/services/battery - recycling/lithium - ion -battery - recycling - technology  
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1.6.  Teritorijas ierobeģoġana, uzraudzƛba un kontrole bƸvdarbu laikƃ un pƉc 
nodoġanas ekspluatƃcijƃ 

Speciƃli teritorijas norobeģoġanas pasƃkumi vƉja elektrostaciju (VES) parka ñNƛcgaleò bƸvniecƛbas 

laikƃ nav paredzƉti. BƸvdarbi tiks veikti saskaƨƃ ar izstrƃdƃto un apstiprinƃto bƸvprojektu, un darbu 

kopƉjo vadƛbu, uzraudzƛbu un kontroli nodroġinƃs piesaistƛtais bƸvniecƛbas uzƨƉmums vai uzƨƉmumi 

atbilstoġi normatƛvo aktu prasƛbƃm. 

VispƃrƉjƃs prasƛbas bƸvdarbu veikġanai nosaka normatƛvais regulƉjums, tai skaitƃ MK 19.08.2014. 

not. Nr.  500 ñVispƃrƛgie bƸvnoteikumiò. BƸvprojekta sastƃvƃ tiks izstrƃdƃts arƛ darbu veikġanas 

projekts (DVP), kurƃ tiks noteikta bƸvdarbu organizƃcija, pienƃkumu un atbildƛbas sadalƛjums, kƃ arƛ 

prasƛbas konkrƉtu darbu veikġanai. DVP ietvaros cita starpƃ tiks noteikti satiksmes organizƃcijas 

risinƃjumi bƸvlaukumƃ un uz pieguƦoġajiem ceƦiem, ceƦa zƛmju un informatƛvo brƛdinƃjuma zƛmju 

izvietoġana, darbu organizƃcijas specifiskƃs prasƛbas, vides aizsardzƛbas prasƛbas bƸvdarbu laikƃ, 

kvalitƃtes kontroles kƃrtƛba, kƃ arƛ teritorijas sakƃrtoġanas un rekultivƃcijas pasƃkumi pƉc bƸvdarbu 

pabeigġanas. 

VES parki tiek projektƉti un izbƸvƉti tƃ, lai neradƛtu draudus cilvƉku droġƛbai un atbilstu vides 

aizsardzƛbas prasƛbƃm. Parka ekspluatƃcijas laikƃ teritoriju ap vƉja elektrostacijƃm nav paredzƉts 

norobeģot. Pie jaunizbƸvƉtajiem pievedceƦiem tiks uzstƃdƛtas informatƛvƃs zƛmes par teritorijƃ 

esoġajƃm vƉja elektrostacijƃm. 

Parka ekspluatƃcijas laikƃ kopƉjai droġƛbai (piemƉram, vandƃlisma, ielauġanƃs vai konstrukciju 

bojƃġanas gadƛjumos) tiks nodroġinƃta apsardze, piesaistot apsardzes pakalpojumu sniedzƉju. VƉja 

elektrostaciju parka darbƛbas uzraudzƛba galvenokƃrt tiks nodroġinƃta attƃlinƃti, izmantojot attiecƛgas 

monitoringa sistƉmas, savukƃrt regulƃru apkopju veikġanai un citu ar VES ekspluatƃciju saistƛtu 

darbu nodroġinƃġanai teritorijƃ periodiski darbosies uzƨƉmuma pƃrstƃvji. 

 

1.7.  ParedzƉtƃs darbƛbas iespƉjamie alternatƛvie risinƃjumi 

Uzsƃkot ParedzƉtƃs darbƛbas plƃnoġanu, izsoles  teritorij u zemes vienƛbu daƦƃs tika definƉts maksimƃli 

izvietojamais VES skaits ï 59 VES, ievƉrojot, ka tƃs iespƉjams izvietot atbilstoġi normatƛvajos aktos 

noteiktajiem ierobeģojumiem (attƃlumu no apdzƛvotƃm vietƃm, dzƛvojamƃm mƃjƃm, ƚADT u.c. 

ierobeģojoġiem faktoriem, kas minƉti Ziƨojuma 1.1. nodaƦƃ), un, ƨemot vƉrƃ vietas apstƃkƦus, kas 

ierobeģotu VES piegƃdes, bƸvniecƛbas un ekspluatƃcijas procesu. Ġƃdam apjomam ParedzƉtƃs 

darbƛbas ierosinƃtƃja 2024. gadƃ pieteica ParedzƉto darbƛbu EVA un saƨƉma IVN Programmu 

(pievienota Ziƨojuma 1. pielikumƃ), turpmƃkai teritorijas padziƦinƃtai izpƉtei. 

Turpmƃkajƃ izpƉtes gaitƃ kƃ bƸtiskƃkais VES novietojuma ierobeģojoġais faktors tika identificƉta 

ietekme uz bioloƓisko daudzveidƛbu. BioloƓiskƃs daudzveidƛbas priekġizpƉte potenciƃlajƃs VES 

izvietoġanas teritorijƃs tika uzsƃktas 202 4. gad ƃ, un, balstoties uz dabas ekspertu apsekojumu 

rezultƃtiem, sƃkotnƉji definƉtais maksimƃlais VES skaits tika bƸtiski samazinƃts. IzpƉtes procesƃ no 

sƃkotnƉji iespƉjamajƃm 59 VES lokƃcijƃm turpmƃkai detalizƉtƃkai izvƉrtƉġanai tika atlasƛtas 43 VES. 

Vienlaikus jƃnorƃda, ka sƃkotnƉjƃ plƃnoġanas posmƃ tehniskas kƦƸmes dƉƦ izpƉtes teritorijƃ tika 

iekƦautas arƛ divas VES lokƃcijas (N11 un N12) , kas neatbilda normatƛvajos aktos noteiktajiem 

ierobeģojumiem attiecƛbƃ uz minimƃlo attƃlumu lƛdz dzƛvojamƃm un publiskƃm Ɖkƃm (800 m). Ġƛm 

lokƃcijƃm dabas ekspertu izvƉrtƉjums tika veikts, tomƉr projekta gaitƃ tƃs izslƉgtas no turpmƃkƃs 

izpƉtes, nodefinƉjot vƉrtƉjamo pamatnovietojumu jeb A alternatƛvu, kas ietver 41 VES lokƃciju (skat. 

1.2 7. attƉlu un 1.6. tabulu). 
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1.6. tabula. VƉja elektrostaciju izvietojums zemes vienƛbƃs (sƃkotnƉjais pamatnovietojums jeb 

A alternatƛva) 

VES Nr.  

Zemes 
vienƛbas 

kadastra 
apzƛmƉjums 

Nekustamƃ 
ƛpaġuma 

nosaukums  

 

VES Nr.  

Zemes 
vienƛbas 

kadastra 
apzƛmƉjums 

Nekustamƃ 
ƛpaġuma 

nosaukums  

N1 4476  001  0003  Valsts meģs  N24  4476  007  0031  Valsts meģs 

N2 4476  001  0003  Valsts meģs  N25  4476  007  0031  Valsts meģs 

N3 4476  003  0055  Valsts meģs  N26  4476  007  0020  Valsts meģs 

N4 4476  003  0055  Valsts meģs  N27  4476  007  0020  Valsts meģs 

N5 4476  003  0055  Valsts meģs  N28  4476  007  0020  Valsts meģs 

N6 4476  003  0055  Valsts meģs  N29  4476  007  0020  Valsts meģs 

N7 4476  001  0003  Valsts meģs  N30  4476  007  0020  Valsts meģs 

N8 4476  004  0004  Valsts meģs  N31  4476  007  0020  Valsts meģs 

N9 4476  004  0002  Valsts meģs  N32  4476  007  0020  Valsts meģs 

N10  4476  004  0004  Valsts meģs  N33  4476  007  0020  Valsts meģs 

N13  4476  004  0002  Valsts meģs  N34  4476  007  0020  Valsts meģs 

N14  4476  004  0002  Valsts meģs  N35  4476  007  0020  Valsts meģs 

N15  4476  004  0002  Valsts meģs  N36  4476  007  0020  Valsts meģs 

N16  4476  004  0002  Valsts meģs  N37  4476  007  0020  Valsts meģs 

N17  4476  007  0033  Valsts meģs  N38  4476  007  0020  Valsts meģs 

N18  4476  007  0033  Valsts meģs  N39  4476  007  0032  Valsts meģs 

N19  4476  007  0033  Valsts meģs  N40  4476  007  0031  Valsts meģs 

N20  4476  007  0020  Valsts meģs  N41  4476  007  0031  Valsts meģs 

N21  4476  007  0020  Valsts meģs  N42  4462  001  0168  Valsts meģs 

N22  4476  007  0033  Valsts meģs  N43  4462  001  0168  Valsts meģs 

N23  4476  007  0020  Valsts meģs     
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1.27. attƉls. VES sƃkotnƉjais izvietojums vƉja parkƃ ñNƛcgaleò 

(SƃkotnƉjais pamatnovietojums jeb A alternatƛva) 

 

Balstoties uz dabas ekspertu detalizƉto izpƉġu rezultƃtiem un izvƉrtƉjot identificƉtos ierobeģojumus, 

VES izvietojums turpmƃkajƃ IVN procesƃ tika pakƃpeniski optimizƉts, izslƉdzot lokƃcijas, kuru 

ƛstenoġana bƸtu saistƛta ar bƸtisku negatƛvu ietekmi uz bioloƓisko daudzveidƛbu un  prasƛtu 

nesamƉrƛgus ietekmi kompensƉjoġus pasƃkumus. A alternatƛvas ietvaros definƉtƃs VES lokƃcijas 

turpmƃkajƃ izpƉtes procesƃ netika mainƛtas, bet tika vƉrtƉtas kƃ fiksƉti punkti. 

Turpmƃkajƃ novƉrtƉjumƃ atlasƛtais VES izvietojums tika izvƉrtƉts no fizikƃlo ietekmju aspekta (t.sk. 

trokġƨa, mirgoġanas efekta u.c.), modelƉjot potenciƃlos maksimƃli nelabvƉlƛgos apstƃkƦus un 

analizƉjot atbilstƛbu normatƛvo aktu prasƛbƃm un potenciƃlo ietekmi uz apkƃrtƉjo vidi. Fizikƃlo 

ietekmju izvƉrtƉjumƃ tika izmantota pieeja, primƃri analizƉjot skaƦƃko (un projekta ietvaros vƉrtƉto 

maksimƃli augstƃko ï t.i. lƛdz 300 m) turbƛnas modeli, un bƸtiskas ietekmes gadƛjumƃ izvƉrtƉjot 

alternatƛvus tehniskos risinƃjumus vai nepiecieġamƛbu izslƉgt atseviġƣas VES lokƃcijas. Balstoties uz 

ġƛ izvƉrtƉjuma rezultƃtiem, tika veikta turpmƃka izvietojuma optimizƃcija, kƃ rezultƃtƃ tika definƉts 

optimizƉts VES izvietojums (B alternatƛva). IVN procesa ietvaros vƉrtƉtas arƛ apakġstacijas/BESS 

divas novietojuma alternatƛvas (skat. 1.3. nodaƦu ï Apakġstacija) .  

ParedzƉtƃs darbƛbas alternatƛvo risinƃjumu noteikġanƃ ġajƃ IVN Ziƨojumƃ izmantota sekojoġa pieeja: 

pamatnovietojums (A alternatƛva) tika izvƉrtƉts ar mƉrƣi to pakƃpeniski optimizƉt un tuvinƃt 

optimƃlajam VES izvietojumam (B alternatƛvai). 

IzvƉrtƉjot detalizƉto dabas ekspertu izpƉġu rezultƃtus, tika identificƉtas atseviġƣas A alternatƛvƃ 

ietvertƃs VES lokƃcijas (ƛpaġi N9ïN19 grupƃ), kuru ƛstenoġana bƸtu saistƛta ar bƸtisku negatƛvu 

ietekmi uz bioloƓisko daudzveidƛbu un prasƛtu nesamƉrƛgi apjomƛgus ietekmi kompensƉjoġus 
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pasƃkumus. Lai samazinƃtu paredzƉtƃs darbƛbas kopƉjo ietekmi uz vidi un identificƉtu IVN procesƃ 

optimizƉtu VES izvietojuma risinƃjumu, minƉtƃs lokƃcijas netika iekƦautas B alternatƛvƃ. Lƛdz ar to 

turpmƃkajos Ziƨojuma fizikƃlo ietekmju novƉrtƉjumos (t.sk. trokġƨa, mirgoġanas efekta, ainavas, 

avƃriju risku izvƉrtƉjumƃ u.c.) B alternatƛva tiek analizƉta kƃ optimizƉts vƉja parka risinƃjums ar 31 

VES. 

Balstoties uz ġajƃ IVN Ziƨojumƃ veikto izpƉġu rezultƃtiem, katrƃ no tehnoloƓisko iekƃrtu novietojuma 

scenƃrijiem jeb alternatƛvƃm eksperti ir snieguġi rekomendƃcijas ietekmes mazinƃġanai vai 

novƉrġanai, kƃ arƛ noteikuġi turpmƃk veicamos monitoringa pasƃkumus. 

 

1.8.  ParedzƉtƃs darbƛbas realizƃcijas secƛba un plƃnotie termiƨi 

Ġobrƛd SIA ñVindr Latviaò paredzƉtajai darbƛbai ï vƉja parka ñNƛcgaleò un ar to saistƛtƃs 

infrastruktƸras izbƸvei Augġdaugavas novada Nƛcgales un Kalupes pagastos ï tiek veikta ietekmes 

uz vidi novƉrtƉjuma (IVN) procedƸra.  

PƉc IVN procedƸras pabeigġanas un Valsts vides dienesta atzinuma saƨemġanas, paredzƉtƃs darbƛbas 

ierosinƃtƃja normatƛvajos aktos noteiktajƃ kƃrtƛbƃ saƨems lƉmumu par paredzƉtƃs darbƛbas akceptu. 

PƉc paredzƉtƃs darbƛbas akcepta saƨemġanas tiks uzsƃkta VES parka ñNƛcgaleò bƸvprojekta izstrƃde. 

ProjektƉġanas posmƃ paredzƉts veikt VES izvietoġanai un infrastruktƸras izbƸvei nepiecieġamƃs 

teritorijas topogrƃfisko uzmƉrƛġanu, kƃ arƛ detalizƉtas izpƉtes, tai skaitƃ Ɠeotehnisko izpƉti plƃnoto 

vƉja elektrostaciju izvietoġanas vietƃs un pievedceƦu trasƉs, meliorƃcijas sistƉmu pƃrbƸves 

nepiecieġamƛbas izvƉrtƉjumu un citus ar bƸvniecƛbas sagatavoġanu saistƛtus izpƉtes darbus. 

Izstrƃdƃtie tehniskie projekti tiks saskaƨoti ar kompetentajƃm institƸcijƃm normatƛvajos aktos 

noteiktajƃ kƃrtƛbƃ. Visu nepiecieġamo tehnisko projektu izstrƃdi un to saskaƨoġanu attiecƛgajƃs 

institƸcijƃs un bƸvvaldƉs plƃnots pabeigt lƛdz 2028. gada beigƃm. PƉc projektƉġanas posma 

pabeigġanas paredzƉts organizƉt bƸvdarbu iepirkuma procedƸras, kƃ arƛ slƉgt lƛgumus ar vƉja turbƛnu 

piegƃdƃtƃjiem un bƸvuzƨƉmƉjiem. 

Saskaƨƃ ar provizorisko projekta attƛstƛbas grafiku vƉja elektrostaciju parka ñNƛcgaleò bƸvniecƛbas 

darbus plƃnots ƛstenot 2030.ï2031. gadƃ, savukƃrt VES parka ekspluatƃcijas uzsƃkġana plƃnota 

2031. gadƃ. 

Provizoriskais projekta realizƃcijas laika grafiks sniegts 1.28. attƉlƃ. 

 

1. 28. attƉls. Provizoriskais VES parka ñNƛcgaleò realizƃcijas laika grafiks 

(SIA ñVindr Latvia ò, 2026. gads)  
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2.  Vides stƃvokƦa novƉrtƉjums darbƛbas vietƃ un 

tƃs apkƃrtnƉ 

2.1.  ParedzƉtƃs darbƛbas un pieguƦoġƃs teritorijas raksturojums  

VES park a ñNƛcgaleò izpƉtes teritorija izvietota Augġdaugavas novada Nƛcgales un Kalupes  pagast os 

(skat. 1.1.  attƉlu). VES parkam definƉtƃ izpƉtes teritorija aptver 49,85  km 2 jeb 4 98 5 ha, savukƃrt 

LVM izsoles  teritoriju platƛba ï 2 244  ha . VƉja parka izpƉtes teritorijƃ iekƦautas 22  nekustamo 

ƛpaġumu zemes vienƛbas vai to daƦas (skat. 1.1. tabulu un 1.2. attƉlu). Saskaƨƃ ar Valsts kadastra 

informƃcijas sistƉmƃ reƓistrƉto informƃciju, visu izpƉtes teritorijƃ ietilpstoġo zemes vienƛbu lietoġanas 

mƉrƣis ir meģa zeme.  

Kopumƃ teritorija raksturojama kƃ intensƛvi apsaimniekotas meģa zemju platƛbas. Meģa platƛbƃs 

vƉsturiski ierƛkotas plaġas susinƃġanas sistƉmas, kas lielƃkajƃ daƦƃ platƛbas tiek uzturƉtas. IzpƉtes 

teritorija tƃs ziemeƦrietumu daƦƃ ieskauj derƛgo izrakteƨu atradni -  Nƛcgales purvs, ku rƃ notiek kƸdras 

ieguve (purvu apsaimnieko SIA ñLafloraò). IzpƉtes teritorijas vidusdaƦƃ atrodas ƚADT aizsargƃjamo 

ainavu apvidus  ñNƛcgales meģiò, vairƃki mikroliegumi un aizsargƃjamo sugu atradnes, dabas 

piemineklis un kultƸrvƉsturiskais objekts ï arheoloƓijas piemineklis Nƛcgales Liela is akmens 

(Nr.  685).  

 

Meģa raksturojums 

IzpƉtes teritoriju tƃs lielƃkajƃ daƦƃ klƃj meģa masƛvs, kas ietilpst LVM Jersikas meģa novadƃ, 

Serguntas meģierƛcƛbas iecirknƛ.  

Valdoġƃ koku suga izpƉtes teritorijƃ ir bƉrzs Betula  sp. (30,4  % no kopƉjƃs platƛbas), kam seko priede 

Pinus sylvestris  (30,3  %), apse Populus tremula  (16,6  %) un egle Picea abies  (13,7  %). PƃrƉjo sugu 

ƛpatsvars ir neliels ï baltalksnis Alnus incana  (0,1  %), melnalksnis Alnus glutinosa  (0,3  %), liepa Tilia 

cordata  (0,1  %), osis Fraxinus excelsior  (0,1  %) un ozols Quercus robur  (<0,1 %).  

VƉja parka izpƉtes teritorijƃ meģaudģu vecumstruktƸra ir daudzveidƛga, aptverot gan jaunas, gan 

pƃrauguġas audzes. Lielƃkƃ meģa platƛba (35,6 %) sastƃv no jaunaudzƉm, kas aizƨem 1708,81 ha. 

Nozƛmƛgu teritorijas daƦu veido arƛ vidƉja vecuma audzes (23,5 %) ar kopƉjo platƛbu 1127,46 ha. 

Salƛdzinoġi lielu ƛpatsvaru aizƨem pieauguġas audzes (11,6 %; 555,99 ha), kƃ arƛ briestaudzes 

(14,7  %; 703,49 ha). Vecƃkƃs ï pƃrauguġƃs audzes ï aizƨem 6,5 % teritorijas (301,28 ha). 

Jƃnorƃda, ka 8,3 % teritorijas veido izcirt umi (397,92 ha), kur meģaudze paġlaik nav izveidojusies. 

Kopumƃ izpƉtes teritorijƃ dominƉ jaunƃkas un vidƉja vecuma audzes, vienlaikus saglabƃjoties arƛ 

bƸtiskai vecƃku meģaudģu daƦai (skat. 2. 1. attƉlu).  
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2. 1. attƉls. Meģaudģu vecumstruktƸra vƉja parka izpƉtes teritorijƃ 

 

Tuvƃkƃs apdzƛvotƃs vietas un viensƉtas 

IzpƉtes teritorijas tuvƃkajƃ apkƃrtnƉ atrodas vairƃkas apdzƛvotas vietas ï ciemi, mazciemi , kƃ arƛ 

atseviġƣas viensƉtas, kas raksturo lauku teritorijƃm tipisku, izkliedƉtu apdzƛvojuma struktƸru. 

Tuvƃkƃs apdzƛvotas vietas (ciemi) ï Nƛcgale, Kalupe, Vecvƃrkava, Rimicƃni, Vƃrkava, Dunava, Vabole 

(skat. 2.1. tabul u un 1.2. attƉlu).  Ġƛs apdzƛvotƃs vietas pƃrsvarƃ raksturo neliels iedzƛvotƃju skaits, 

zema apbƸves intensitƃte un dominƉjoġa individuƃlƃ dzƛvojamƃ apbƸve. DaudzdzƛvokƦu Ɖkas 

sastopamas galvenokƃrt ciemu centros, savukƃrt perifƉrijƃs izplatƛtas viensƉtas un sƉtas ar 

saimniecƛbas Ɖkƃm. 

IzpƉtes teritorijai tuvƃkie Latgalei raksturƛgie mazciemi izvietoti sekojoġos attƃlumos: Alussala 

(atrodas izpƉtes teritorijƃ, tuvƃkƃ VES izbƸves vieta 0,6 km attƃlumƃ), DƉƦusala (DieƦusola) ~0,6 

km, Brieģi ~1,8 km, Jadvigova ~2,7 km,  Vingri ~1,1 km, Dzeƨi ~2,0 km, Gadzƃni ~1,2 km, Dubenca 

~2,0 km, Perġaki ~1,2 km, Ploƨi ~1,0 km, Andiƨi ~ 0,85 km, Lazdƃni ~1,2 km, ZeƦtovka ~1,1 km, 

Dunciġki ~1,2 km, Salenieki ~0,8 km, Andrijova ~0,6 km, Ƣeiġi ~1,9 km, Baltmuiģa ~1,2 km, 

Bƛbeliġƣi ~0,4 km, Somukokts ~0,23 km , IvbuƦi ~0,7 km, StƸrƛġi ~1,7 km, Kusiƨi ~0,3 km, Ignatƃni 

~1,3 km, Morkoniġƣi ~0,5 km, Rasnaļi ~1,1  km, Mendriƣi ~2,7 km, Ruģi ~2,6 km, Kungadruvas 

~2,7 km, Keiri ~2,5 km, Vƃrkavieġi ~2,7 km, ZiemeƦu Ivanova ~0,3 km, Dreiski (atrodas izpƉtes 

teritorijƃ ~ 2,8 km no tuvƃkƃs VES apbƸves teritorijas), ZaƣupƸrs ~1,4 km, Nƛgales muiģa ~2.7 km, 

Dukurieġi ~0,13 km, Tartaki ~0,54  km, Vingri (atrodas izpƉtes teritorijƃ blakus projektƉjamajai VES 

apakġstacijai), Saksoneja (robeģojas ar izpƉtes teritoriju, ~0,4 km attƃlumƃ no VES apakġstacijas), 

Mƃlgals ~1,6 km, Auseika ~2,0km, Kusiƨi ~2,7 km. Mazciemu teritorijas/vietas, kurƃs kamerƃli 



VƉja parka ñNƛcgaleò un tƃ saistƛtƃs infrastruktƸras bƸvniecƛba Augġdaugavas novada Nƛcgales un 

Kalupes pagastos  

 

   54  / 340  

izvƉrtƉjot, nav konstatƉjama apbƸve, bet kartogrƃfiski ir saglabƃts tikai vietas vƉsturiskais 

nosaukums, ġeit netiek pieminƉtas. 

 

2.1. tabula. VƉja parka tuvumƃ apdzƛvotƃs vietas 

Nosaukums  
Administratƛvais 

iedalƛjums 

Administratƛvƃ 

kategorija  

Attƃlums lƛdz 
IVN izpƉtes 

teritorijai, km  

Iedzƛvotƃju 
skaits uz 

31.12.2025. 15  

Nƛcgale 

(NeicgaƦs) 

Augġdaugavas 
novads,  

Nƛcgales pagasts 
ciems  1,5  301  

Kalupe  

Augġdaugavas 

novads,  
Kalupes pagasts  

ciems  1, 2 593  

Vecvƃrkava 
PreiƦu novads, 

Upmalas  pagasts  
ciems  2, 1 105  

Rimicƃni 
PreiƦu novads, 

Roģkalnu pagasts 
ciems  1,6  91  

Vƃrkava 
PreiƦu novads, 
Vƃrkavas pagasts 

ciems  9 209  

Dunava  
JƉkabpils novads, 

Dunavas pagasts  
ciems  8,3  117  

Vabole  
Augġdaugavas 

novads,  
Vaboles pagasts  

ciems  9,3  121  

 

Nƛcgale, kas izvietota ap 1,5  km uz DR no vƉja parka izpƉtes teritorijas, ir apdzƛvota vieta 

Augġdaugavas novada Nƛcgales pagastƃ, kas funkcionƉ kƃ vietƉjais centrs ar pamata sociƃlo 

infrastruktƸru. NƛcgalƉ atrodas kultƸras nams, bibliotƉka, kƃ arƛ pieejami vietƉjie tirdzniecƛbas un 

pakalpojumu objekti. Transporta pieejamƛbu nodroġina Nƛcgales dzelzceƦa stacija un autoceƦu tƛkls, 

kas savieno apdzƛvoto vietu ar tuvƃkajƃm pilsƉtƃm, tostarp Daugavpili un Lƛvƃniem. Apdzƛvotƃ vieta 

attƛstƛjusies saistƛbƃ ar dzelzceƦa infrastruktƸru ð Nƛcgales stacija darbojas kopġ 19. gadsimta vidus 

un ir daƦa no RƛgasïDaugavpils dzelzceƦa lƛnijas. 

Rimicƃni ir neliela apdzƛvota vieta PreiƦu novada Roģkalnu pagastƃ un atrodas ap 3,2 km uz Z no 

izpƉtes teritorijas. Ciemam raksturƛga izkliedƉta viensƉtu apbƸve un zems apdzƛvotƛbas blƛvums. 

Teritorijƃ dominƉ lauksaimniecƛbƃ izmantojamƃs zemes. Apdzƛvotajƃ vietƃ atrodas Roģkalnu kultƸras 

nams, savukƃrt pƃrƉjie pakalpojumi un sociƃlƃ infrastruktƸra iedzƛvotƃjiem galvenokƃrt pieejama 

NƛcgalƉ un tuvƃkajƃs lielƃkajƃs apdzƛvotajƃs vietƃs, tostarp Daugavpilƛ un Lƛvƃnos. Transporta 

pieejamƛbu nodroġina vietƉjais autoceƦu tƛkls. 

Kalupe  ir ciems Augġdaugavas novadƃ, Kalupes pagasta centrs, kas atrodas ap 2 km uz DA no vƉja 

parka izpƉtes teritorijas robeģas. Apdzƛvotƃ vieta izvietota Kolupes upes un Mazƃ Kalupes  ezera 

krastos, un to ġƣƉrso autoceƦġ P64 (ViġƣiïNƛcgale) un vietƉjais autoceƦġ V678 (LƛksnaïKalupe ï

VecvƃrkavaïRoģupe). KalupƉ koncentrƉta pakalpojumu un sociƃlƃ infrastruktƸra (t. sk. pamatskola, 

bibliotƉka, sociƃlƃs aprƸpes iestƃdes), savukƃrt apkƃrtƉjƃ teritorijƃ nozƛmƛgu ƛpatsvaru veido 

lauksaimniecƛbas zemes, kas vietƃm mijas ar meģu masƛviem. 

Saskaƨƃ ar Centrƃlƃs statistikas pƃrvaldes datiem, Augġdaugavas novada lauku teritorijƃm raksturƛgs 

zems iedzƛvotƃju blƛvums, kas kopumƃ nepƃrsniedz vairƃkus desmitus iedzƛvotƃju uz kmĮ. Arƛ izpƉtes 

teritorijas apkƃrtnƉ iedzƛvotƃju izvietojums ir nevienmƉrƛgs ï apdzƛvojuma koncentrƃcija veidojas ap 

apdzƛvoto vietu centriem, savukƃrt izpƉtes teritorijƃ dominƉ meģu masƛvi bez dzƛvojamƃs apbƸves. 

  

 
15  Oficiƃlƃs statistikas portƃls -  https://geo.stat.gov.lv/stage2/   

https://geo.stat.gov.lv/stage2/
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Apdzƛvojuma intensitƃtes telpiskais sadalƛjums izpƉtes teritorijƃ un tai pieguloġajƃs teritorijƃs attƉlots 

2. 2. attƉlƃ. Redzams, ka blƛvƃks apdzƛvojums koncentrƉjas izpƉtes teritorijas perifƉrijƃ, galvenokƃrt 

pie Nƛcgales un Kalupes, savukƃrt tuvƃk vƉja parka izvietojumam apdzƛvojums ir izkliedƉts un 

fragmentƉts, vietƃm nepƃrsniedzot aptuveni 5 iedzƛvotƃjus uz vienu  kmĮ.  

 

2. 2. attƉls. Iedzƛvotƃju blƛvums 2023.  g. uz 1 km 2 apkƃrtnƉ ap vƉja parka teritoriju  

(informƃcija no Centrƃlƃs statistikas pƃrvaldes datiem) 

 

IzpƉtes teritorijas kadastra vienƛbƃs vai to daƦƃs neatrodas neviena dzƛvojamƃ mƃja. Saskaƨƃ ar MK 

30.04.2013. not. Nr . 240 ñVispƃrƛgie teritorijas plƃnoġanas, izmantoġanas un apbƸves noteikumiñ 

noteikto, plƃnojot vƉja elektrostaciju un vƉja parku izvietojumu, vƉja elektrostacijƃm, kuru jauda ir 

lielƃka par 2 MW, attƃlums no tuvƃkƃs plƃnotƃs vƉja elektrostacijas un vƉja parka robeģas lƛdz 

dzƛvojamƃm un publiskƃm Ɖkƃm ir vismaz 800 m.  

VES parka ñNƛcgaleò izpƉtes teritorijas pieguƦoġajƃs zonƃs esoġƃs dzƛvojamƃs mƃjas un  ap tƃm 

noteiktƃ 800 m buferzona, kurƃ atbilstoġi MK 30.04.2013. not. Nr. 240 ñVispƃrƛgie teritorijas 

plƃnoġanas, izmantoġanas un apbƸves noteikumiò vƉja elektrostaciju bƸvniecƛba nav atƦauta, 

sniegt as 2. 3. attƉlƃ. 
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2. 3. attƉls. VES parka ñNƛcgaleò apkƃrtnƉ esoġƃs dzƛvojamƃs Ɖkas un 800 m buferzona ap tƃm 

 

Piesƃrƨotƃs un potenciƃli piesƃrƨotƃs vietas, paaugstinƃtas bƛstamƛbas objekti 

Saskaƨƃ ar Piesƃrƨoto un potenciƃli piesƃrƨoto vietu reƓistra informƃciju16, ParedzƉtƃ VES parka 

izpƉtes teritorijƃ neatrodas piesƃrƨotas vai potenciƃli piesƃrƨotas vietas (PPPV). Tuvƃkƃ potenciƃli 

piesƃrƨotƃ vieta (LVƒMC reƓ. nr. 1428)  bijusƛ sadzƛves atkritumu izgƃztuve ñJaunƃ sƃdģaò atrodas 

0,1  km no izpƉtes teritorijas robeģas. Sadzƛves atkritumu izgƃztuve slƉgta 2005. gadƃ un veikta tƃs 

konservƃcija normatƛvajos aktos paredzƉtajƃ kƃrtƛbƃ. Ƨemot vƉrƃ attƃlumu lƛdz potenciƃli 

piesƃrƨotajai vietai un tƃs atraġanos ƃrpus ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijas, kƃ arƛ to, ka izgƃztuve ir 

rekultivƉta atbilstoġi normatƛvo aktu prasƛbƃm, nav sagaidƃma tƃs negatƛva ietekme uz plƃnotƃ VES 

parka teritoriju. Tƃpat VES parka izbƸve un ekspluatƃcija, ƨemot vƉrƃ darbƛbas raksturu un 

paredzƉtos tehniskos risinƃjumus, neradƛs ietekmi uz minƉto potenciƃli piesƃrƨoto vietu. Citas 

potenciƃli piesƃrƨotƃs viet as atrodas vairƃk kƃ 2 km attƃlumƃ no izpƉtes teritorijas (skat. 2. 4. attƉlu).  

VƉsturiski ParedzƉtƃs darbƛbas teritorijƃ nav bijuġi rƸpnieciskƃs raģoġanas vai citi saimnieciskƃs 

darbƛbas objekti, kas potenciƃli varƉtu radƛt grunts un gruntsƸdens piesƃrƨojuma draudus. 

Saskaƨƃ ar MK 21.01.2021. not. Nr. 46 ñPaaugstinƃtas bƛstamƛbas objektu sarakstsò, izpƉtes 

teritorijƃ un tƃs tieġƃ tuvumƃ neatrodas paaugstinƃtas bƛstamƛbas objekti. Tuvƃkais ġƃda veida 

objekts izvietots ap 7,75 km uz R no izpƉtes teritorijas robeģas (skat. 2.4. attƉlu) ï Zemnieku 

saimniecƛbas ñDzƉrvesò graudu kalte , Dunavas  pagastƃ, JƉkabpils novadƃ. Bƛstamƃs vielas ï 

saġƣidrinƃtƃs naftas gƃzes daudzums, kas tiek uzglabƃts ir lƛdz 10,61 tonnƃm. Saġƣidrinƃtƃs naftas 

gƃzes graudu kaltƉs tiek izmantotas kƃ kurinƃmais siltuma iegƸġanai, lai radƛtu karstu gaisu 

 
16  https://pvps.vvd.gov.lv/#/territory/map  (skatƛts 30 .03 .202 6.)  

https://pvps.vvd.gov.lv/#/territory/map
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ģƃvƉġanas procesam. Arƛ ġajƃ gadƛjumƃ nav sagaidƃma savstarpƉja ietekme starp ParedzƉto darbƛbu 

un minƉto paaugstinƃtas bƛstamƛbas objektu.  

IzpƉtes teritorijas ZA daƦu (zemes vienƛbu ar kad. apzƛmƉjumu 4462  001  0168 ) ġƣƉrso pƃrvades 

gƃzesvads ñRƛga ï Daugavpilsò ar spiedienu virs 1,6 MPa un gƃzesvada  ɲ529 mm  (skat.  2.4. attƉlu). 

Gƃzesvadam noteikta ekspluatƃcijas aizsargjosla 15 m attƃlumƃ uz katru pusi no gƃzesvada ass, 

saskaƨƃ ar Aizsargjoslu likuma 22. panta otrƃs daƦas 1. punkta c) apakġpunktu un droġƛbas 

aizsargjosla 125 m attƃlumƃ uz katru pusi no gƃzesvada ass, saskaƨƃ ar Aizsargjoslu likuma  32. 2 

panta otrƃs daƦas 1. punkta b) apakġpunktu. MinƉto aizsargjoslu robeģƃs nekƃdas darbƛbas, kas 

saistƛtas ar vƉja parka izbƸves darbiem netiek plƃnotas.  

 

 

2. 4. attƉls. IzpƉtes teritorijas tuvumƃ esoġƃs piesƃrƨotƃs un potenciƃli piesƃrƨotƃs vietas un 

paaugstinƃtas bƛstamƛbas objekti 

 

Saimnieciskƃs darbƛbas raksturojums 

IzpƉtes teritorijas ziemeƦrietumu daƦƃ atrodas derƛgo izrakteƨu atradne ñNƛcgales purvsò, kurƃ tiek 

veikta  kƸdras ieguve (atradne neietilpst izpƉtes teritorijas daƦƃ). MinƉtajƃ atradnƉ saimniecisko 

darbƛbu ƛsteno SIA ñLafloraò, veicot rƸpniecisku kƸdras ieguvi. KƸdras atradnes ekspluatƃcija uzsƃkta 

20. gadsimta 70. gadu otrajƃ pusƉ, kad tika izstrƃdƃts tehniskais projekts atradnes apguvei un 

ierƛkoti pirmie kƸdras ieguves lauki. Atbilstoġi Latvijas kƸdras fonda datiem, atradne ñNƛcgales purvsò 

reƓistrƉta ar Nr. 3681, tƃs kopƉjƃ platƛba ir 962 ha, no kuriem rƸpnieciski izmantojamƃ platƛba ir 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































